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A presente tese refere-se a um modelo de controle de corrente para conversores em
matriz trifa´sico para trifa´sico e inversores fonte de tensa˜o trifa´sica sem capacitor no
elo de corrente continua com o objetivo minimizar e compensar as distorc¸o˜es presentes
nas tenso˜es de sa´ıda dos conversores de modo a obter correntes ele´tricas senoidais na
carga. Nesses conversores, por na˜o possu´ırem elementos armazenadores de energia de
grandes valores, os desequil´ıbrios e/ou distorc¸o˜es presentes nas tenso˜es de entrada ira˜o
se refletir nas tenso˜es de sa´ıda. O modelo de controle de corrente proposto consiste
em manter constante o mo´dulo do vetor espacial das correntes de sa´ıda do conversor
em matriz por meio de um regulador PI que altera dinamicamente a raza˜o c´ıclica de
acionamento das chaves de poteˆncia compensando os desequil´ıbrios e distorc¸o˜es das
tenso˜es trifa´sicas de entrada. O desempenho do controle proposto e´ validado por meio
de simulac¸o˜es executadas no Matlab e em resultados experimentais obtidos no proto´tipo
de um inversor fonte de tensa˜o sem capacitor no elo de corrente continua alimentando
uma carga RL trifa´sica
Palavras-chave: Inversores, conversores em matriz, te´cnicas de modulac¸a˜o em
largura de pulsos, chaves bidirecionais, comutac¸a˜o segura, filtro de entrada, circuito de
protec¸a˜o, mo´dulo do vetor espacial de corrente, controle de corrente.
Abstract
This thesis concern a current control method for three-phase matrix converter and
three-phase voltage source inverter without a dc link capacitor in order to mitigate and
compensate the distortions present in the output voltages so that the output currents are
sinosoidal. In these converters, because of lack of large storage elements, imbalances
and/or distortions present in the input voltage will be immediately reflected to the
converter output voltages. The proposed current control model forces the magnitude of
the output space vector current to be constant through a PI controller that dynamically
alters the duty cycle of the power converter switching for compensating the imbalances
and distortions from input voltages. The performance of this current control is validated
by simulations implemented in Matlab and experimental results on the prototype of a
voltage source inverter without a DC link capacitor feeding a three-phase RL load.
Keywords: Inverters, matrix converters, PWM techniques, bidirectional switches,
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A crescente demanda mundial por energia ele´trica e´ atualmente um dos principais
temas que tem motivado te´cnicos, engenheiros e pesquisadores em diversas a´reas do
conhecimento na˜o so´ para buscar novas fontes de energias alternativas e renova´veis para
gerac¸a˜o de energia ele´trica como tambe´m para conservar e utilizar de modo eficiente a
energia ele´trica dispon´ıvel. Nesse contexto, o uso de conversores eletroˆnicos de poteˆncia
e´ primordial para atingir aqueles objetivos [1],[2].
Hoje, a maior demanda por conversores eletroˆnicos de poteˆncia esta´ na indu´stria,
representada pelo amplo uso de inversores tipo fonte de tensa˜o nos processos industriais.
Estes conversores constituem uma importante parcela de cargas na˜o lineares, geradoras
de correntes harmoˆnicas, que degradam a qualidade da energia ele´trica. Uma soluc¸a˜o
dispon´ıvel para minimizar os efeitos das correntes deformadas injetadas na rede ele´trica
pelos inversores tipo fonte de tensa˜o e´ o uso de reatores e filtros LC [3], pore´m esses
elementos sa˜o caros e volumosos.
Outra soluc¸a˜o e´ o uso de topologias de conversores eletroˆnicos de poteˆncia que
permitam controlar a corrente de entrada de modo a minimizar as distorc¸o˜es de corrente.
Os conversores em matriz (CM) representam uma alternativa aos inversores devido
a`s seguintes caracter´ısticas: auseˆncia de grandes elementos armazenadores de energia,
operac¸a˜o em quatro quadrantes, tenso˜es de sa´ıda e correntes de entrada senoidais e
controle do fator de poteˆncia.
No entanto, apesar das vantagens citadas, o conversor em matriz na˜o e´ aplicado na
indu´stria por ser uma tecnologia em desenvolvimento e apresenta os seguintes desafios
a serem superados:
• A auseˆncia de elementos armazenadores de energia torna o conversor em ma-
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triz sens´ıvel a` presenc¸a de distorc¸o˜es na tensa˜o de entrada, afetando a qualidade
da energia entregue a` carga. Portanto, torna-se necessa´rio a implementac¸a˜o no
algoritmo de controle do conversor de algum me´todo de compensac¸a˜o dos dese-
quil´ıbrios e distorc¸o˜es na tensa˜o de entrada.
• As chaves de poteˆncia empregadas na construc¸a˜o do conversor em matriz devem
ser bidirecionais e operar em alta frequeˆncia de chaveamento. Uma chave bidi-
recional de poteˆncia pode ser implementada com dois IGBTs e dois diodos de
poteˆncia. Na construc¸a˜o de um conversor em matriz trifa´sico sa˜o necessa´rias nove
chaves bidirecionais, o que implica em 18 IGBTs e 18 diodos de poteˆncia. O
nu´mero elevado de semicondutores de poteˆncia, ale´m do alto custo, complica o
controle e protec¸a˜o do conversor.
• O ganho da tensa˜o de sa´ıda esta´ limitada a 0,866 da tensa˜o de entrada, indepen-
dente da estrate´gia de modulac¸a˜o por largura de pulso implementada no conversor
em matriz. Diferentemente do inversor, no qual a operac¸a˜o do inversor na regia˜o de
sobremodulac¸a˜o corre sem problemas, a operac¸a˜o do conversor em matriz usando
sobremodulac¸a˜o leva ao surgimento de instabilidades que inviabiliza a operac¸a˜o
com ganho de tensa˜o maior que 0,866.
A maioria dos trabalhos publicados com o objetivo de minimizar a influeˆncia dos
distu´rbios presentes na tensa˜o de entrada utilizam a leitura de tensa˜o e de corrente na
entrada do conversor para implementar os algoritmos de compensac¸a˜o [4], [5]. O uso
desses sensores de tensa˜o e de corrente implica em maiores custos e complexidade na
estrutura do conversor em matriz.
Se por um lado o conversor em matriz apresenta complexidade de construc¸a˜o devido
a` auseˆncia de chaves bidirecionais de poteˆncia, a tecnologia de construc¸a˜o de inversores
fonte de tensa˜o e´ bastante madura, sendo poss´ıvel encontrar comercialmente a ponte
inversora e circuito de acionamento e protec¸a˜o das chaves semicondutoras de poteˆncia
em uma u´nica pastilha[6], [7]. Por outro lado, a presenc¸a de capacitores no elo de
corrente cont´ınua, ale´m de volumosos, produzem na entrada do retificador correntes
com alta taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica.
A eliminac¸a˜o do capacitor do elo de corrente continua reduz a taxa de distorc¸a˜o
harmoˆnica da corrente de entrada, pore´m a tensa˜o de sa´ıda apresenta componentes
harmoˆnicas de baixa ordem provenientes da tensa˜o retificada na˜o filtrada e de distorc¸o˜es
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na tensa˜o de entrada e, portanto torna-se necessa´rio realizar a compensac¸a˜o destas
distorc¸o˜es.
O presente trabalho apresenta a proposta de se utilizar um controlador de corrente
no conversor em matriz com propo´sito de reduzir a quantidade de sensores e a com-
plexidade dos ca´lculos envolvidos na compensac¸a˜o das distorc¸o˜es. Tambe´m, propo˜e-se o
uso de controladores de corrente no inversor sem capacitor cujo benef´ıcio e´ o de reduzir
os custos e volume do conjunto retificador-inversor e de reduzir a taxa de distorc¸a˜o
harmoˆnica na corrente de entrada do inversor.
1.1 Organizac¸a˜o do Trabalho
O cap´ıtulo 2 apresenta uma revisa˜o sobre a classificac¸a˜o dos conversores sob o ponto
de vista da transfereˆncia de energia entre a fonte e a carga. Tambe´m sa˜o apresentadas
diversas topologias do conversor em matriz.
No cap´ıtulo 3 apresentam-se duas te´cnicas de modulac¸a˜o por largura de pulso em-
pregadas em conversores em matriz: a te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini e a te´cnica
de modulac¸a˜o vetorial, que sa˜o as duas te´cnicas de modulac¸a˜o mais empregadas no
acionamento de conversores em matriz. Ale´m de resultados obtidos por simulac¸a˜o, sa˜o
apresentados detalhes de programac¸a˜o das duas te´cnicas de modulac¸a˜o e resultados
obtidos a partir de um simulador analo´gico do conversor em matriz.
O cap´ıtulo 4 trata da construc¸a˜o de um proto´tipo de baixa poteˆncia de um conver-
sor em matriz. Devido ao alto custo dos mo´dulos de poteˆncia de chaves bidirecionais
existentes no mercado, utiliza-se IGBTs e diodos na construc¸a˜o dessas chaves. E´ apre-
sentado o projeto do filtro de corrente na entrada do conversor em matriz e dos circuitos
de protec¸a˜o contra curto-circuito e sobretenso˜es das chaves bidirecionais de poteˆncia.
A comutac¸a˜o segura destas chaves bidirecionais baseia-se no me´todo dos quatro passos
e e´ implementada em dispositivo lo´gico programa´vel.
No cap´ıtulo 5 e´ proposta um controlador de corrente para compensar os efeitos que
as tensa˜o distorcidas de alimentac¸a˜o do conversor em matriz produzem na corrente de
sa´ıda do conversor. A efica´cia do controle de corrente proposto e´ comprovada por meio
de simulac¸o˜es.
O cap´ıtulo 6 trata do uso do controle de corrente em inversores fonte de tensa˜o
sem capacitor no elo de corrente continua e do uso de controlador de corrente com
o objetivo de minimizar a influeˆncia das oscilac¸o˜es da tensa˜o retificada na corrente de
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sa´ıda do inversor. Sa˜o apresentados resultados de simulac¸a˜o e experimentais do controle
de corrente proposto nesse trabalho aplicado no inversor sem capacitor.
Nos Apeˆndice sa˜o apresentados fotos dos proto´tipos constru´ıdos durante o desen-
volvimento deste trabalho e programa de comutac¸a˜o segura.
Cap´ıtulo 2
Conversores diretos e indiretos
Na maioria das aplicac¸o˜es industriais nas quais e´ necessa´rio o controle da amplitude
e da frequeˆncia da tensa˜o na carga, utiliza-se um conversor CA-CC-CA, mostrado na
figura 2.1. Esse conversor CA-CC-CA e´ composto por uma ponte retificadora trifa´sica
a diodos para converter a tensa˜o trifa´sica alternada de entrada em tensa˜o cont´ınua,
um elo de corrente cont´ınua com capacitor eletrol´ıtico para armazenagem de energia
suficiente para manter as oscilac¸o˜es presentes na tensa˜o retificada dentro de um n´ıvel
desejado, e um inversor trifa´sico constitu´ıdo de seis chaves semicondutoras de poteˆncia
para converter a tensa˜o cont´ınua filtrada pelo capacitor em tensa˜o trifa´sica alternada
com amplitude e frequeˆncia desejadas. O conversor CA-CC-CA descrito e´ comumente






Retificador Inversor PWMElo CC
Figura 2.1: Inversor de frequeˆncia
No estudo de conversores, os mesmos podem ser classificados em conversores direto
(quando na˜o existe elementos armazenadores de energia em sua constituic¸a˜o) ou em
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conversores indiretos (quando existe a presenc¸a de elementos armazenadores de energia
em seu interior).
Os inversores de frequeˆncia podem ser classificado como conversores indireto ja´ que
a transfereˆncia de energia entre a fonte de alimentac¸a˜o e a carga passa por um elemento
armazenador de energia, nesse caso, por um capacitor. O uso de retificadores a diodos
com capacitor eletrol´ıtico de alta capacitaˆncia no elo de corrente cont´ınua apresenta
as seguintes desvantagens: a) Os capacitores eletrol´ıticos utilizados no elo de corrente
cont´ınua devem armazenar uma grande quantidade de energia e por isso sa˜o elementos
de alto custo, volumosos, ale´m de terem curto tempo de vida u´til [8][9], b) a corrente
na entrada do retificador na˜o e´ senoidal e sim pulsada, apresentando pulsos de elevado
valor nos instantes em que o capacitor eletrol´ıtico e´ recarregado. Esta forma pulsada
da corrente possui um alto conteu´do harmoˆnico, sendo que a distorc¸a˜o harmoˆnica total
(DHT) podera´ ser superior a 140%. Um valor elevado de DHT na corrente pode distorcer
a tensa˜o de entrada e provocar o aumento das perdas na rede ele´trica, ale´m de prejudicar
o funcionamento de outros equipamentos nela conectados. c) Uso de circuitos auxiliares
no pre´-carregamento do capacitor do elo de corrente continua a fim de evitar uma alta
corrente de surto. d) O retificador a diodos na˜o permite a regenerac¸a˜o da energia.
Pore´m, a presenc¸a de um banco de capacitores suficientemente grande tem a van-
tagem de ao desacoplar a rede ele´trica da carga, problemas presentes na tensa˜o ele´trica
tais como desequil´ıbrios de tensa˜o e distorc¸o˜es harmoˆnicas pouco influenciam a tensa˜o
controlada que aparece na carga. Outra vantagem e´ a de se obter na sa´ıda tenso˜es com
amplitudes maiores que a tensa˜o presente na entrada.
Boa parte das limitac¸o˜es dos inversores de frequeˆncia pode ser eliminada ou atenuada
se a ponte retificadora for trocada por um retificador controlado de comutac¸a˜o forc¸ada,
como mostrado na figura 2.2. Nessa topologia, e´ poss´ıvel controlar o retificador de modo
que a corrente solicitada pelo conversor seja senoidal ale´m de possibilitar a regenerac¸a˜o
de energia. Essa topologia e´ conhecida como conversor back-to-back e tambe´m e´ um
conversor indireto por possuir um capacitor no elo de corrente cont´ınua.
Na outra classe de conversores de poteˆncia, os conversores diretos, tem-se conver-
sores capazes de converter a tensa˜o alternada da rede ele´trica em tensa˜o alternada com
magnitude varia´vel para a carga sem a necessidade de elementos armazenadores de en-
ergia. Duas topologias de conversores diretos bastante conhecidas sa˜o os variadores de
tensa˜o, mostrado na figura 2.3, e os cicloconversores, mostrado na figura 2.4. As chaves
de poteˆncia desses conversores, normalmente tiristores, sa˜o acionadas em determinados






Retificador PWM Inversor PWMElo CC
Figura 2.2: Conversor back-to back
intervalo de tempo.
Carga  3 φ
~ ~ ~
Figura 2.3: Variador de tensa˜o trifa´sico
Nos variadores de tensa˜o na˜o e´ poss´ıvel controlar a frequeˆncia da tensa˜o na carga e
nos cicloconversores a frequeˆncia da tensa˜o de sa´ıda e´ sempre menor que a frequeˆncia da
tensa˜o de entrada, devido a` limitac¸a˜o de chaveamento imposto pelos tiristores. Pore´m,
com o surgimento de novas chaves semicondutoras de poteˆncia de comutac¸a˜o forc¸ada e
de fa´cil acionamento, uma outra topologia de conversores diretos, conhecida atualmente
como conversores em matriz (CM) e proposta inicialmente nos anos de 1970 por [10],
tem a capacidade de sintetizar tenso˜es de sa´ıda com frequeˆncias maiores ou menores
que a tensa˜o de alimentac¸a˜o. O conversor em matriz ganhou a atenc¸a˜o da comunidade
voltada para eletroˆnica de poteˆncia a partir do trabalho de M. Venturini [11] no in´ıcio
dos anos 80, sendo considerado como uma alternativa promissora aos inversores de
frequeˆncia [12].
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Carga  3 φ
Figura 2.4: Cicloconversor
2.1 Conversores em Matriz
O conversor em matriz e´ um conversor direto constitu´ıdo de chaves bidirecionais de
poteˆncia arranjadas na forma de uma matriz permitindo a conexa˜o de qualquer uma das
n fontes de tensa˜o de entrada a qualquer uma dasm sa´ıdas como mostrado na figura 2.5,
sem a necessidade de elementos armazenadores de energia. As chaves bidirecionais S11
a Snm que compo˜em o conversor em matriz sa˜o chaves capazes de conduzir a corrente
em ambos sentidos e capaz de bloquear tanto a tensa˜o direta quanto a tensa˜o reversa e
comutam sem nenhum atraso.
Em princ´ıpio, para um dado conjunto de tenso˜es alternadas ou cont´ınuas de entrada(Ve1
a SVen), pode-se sintetizar qualquer conjunto de tenso˜es alternadas ou cont´ınuas de
sa´ıda (Vs1 a SVsm), atrave´s do controle adequado das chaves bidirecionais que com-
po˜em o conversor em matriz. Neste trabalho sera´ considerado apenas o caso de tenso˜es
de entrada senoidais com frequeˆncia e amplitude fixas e tenso˜es de sa´ıda senoidais ali-
mentado cargas equilibradas de caracter´ısticas indutivas. Assim, as chaves bidirecionais
de poteˆncia do conversor em matriz devem comutar de modo a evitar curto-circuitos
entre as fontes de tensa˜o conectadas na entrada e evitar sobretenso˜es devido a` descon-
tinuidade da corrente na carga indutiva.
Considerando Sij uma chave bidirecional qualquer numa posic¸a˜o i, j qualquer no
conversor em matriz, seu estado e´ definido como sendo:
Sij =
{
1, se a chave esta ligada
0, se a chave esta desligada
(2.1)
Para que o conversor em matriz opere adequadamente e´ necessa´rio que em qualquer
uma das m sa´ıdas, somente uma chave bidirecional esteja conduzindo em qualquer
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S11 S12 S13 S1m
S21 S23S22 S2m













Vs1 Vs2 Vs3 Vsm
Figura 2.5: Conversor em Matriz com n entradas e m sa´ıdas
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Sij = 1 para qualquer j = 1, ...,m (2.2)
O estudo desenvolvido nesta tese sera´ para o conversor em matriz trifa´sico/trifa´sico,
denominado aqui apenas por conversor em matriz trifa´sico, mostrado na figura 2.6a.
Essa tem sido a estrutura mais estudada e a que se apresenta mais via´vel para aplicac¸o˜es
pra´ticas, tais como: acionamento de motores de induc¸a˜o [13], energia renova´veis [14],
qualidade de energia [15].
Ale´m do conversor em matriz trifa´sico, tambe´m e´ poss´ıvel a aplicac¸a˜o de conver-
sores em matriz com um nu´mero menor de entradas e/ou sa´ıdas como a mostrada na




























Figura 2.6: Topologias do conversor em matriz: (a) trifa´sico/trifa´sico, (b)
trifa´sico/monofa´sico, (c) monofa´sico/monofa´sico
Alguns autores propuseram novas estruturas para o conversor em matriz trifa´sico,
diferente da mostrada na figura 2.6a, com o objetivo de reduzir o nu´mero de chaves bidi-
recionais na estrutura do conversor em matriz. Essas novas estruturas sa˜o conhecidas
como conversores em matriz esparsas[18] ou conversores em matriz indiretos [19].
2.2 Objetivos
Embora os conversores em matriz tenham recebido grande interesse na comunidade
internacional, com grande volume de publicac¸o˜es em congressos e perio´dicos, principal-
mente entre os anos de 1995 a 2005, no Brasil na˜o havia tido nenhuma publicac¸a˜o, de
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conhecimento desse autor, a respeito do conversor em matriz em nenhum dos congressos
nacionais ate´ o ano de 2003. Desse modo, os objetivos deste trabalho sa˜o:
1. O estudo das principais te´cnicas de modulac¸a˜o em largura de pulsos aplicadas no
controle do conversor em matriz: a te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini e a te´cnica
de modulac¸a˜o vetorial,
2. Estudar as vantagens e limitac¸o˜es desse tipo de conversor,
3. Implementar um proto´tipo de conversor em matriz de baixa poteˆncia,
4. Estudar a influeˆncia das distorc¸o˜es das tenso˜es de entrada do conversor em matriz
na qualidade da tensa˜o fornecida a` carga,
5. Apresentar uma te´cnica de controle de corrente para o conversor em matriz e
inversores sem capacitor no elo CC,
Cap´ıtulo 3
Te´cnicas de modulac¸a˜o em largura
de pulsos para o conversor em
matriz trifa´sico para trifa´sico
A ide´ia inicial sobre conversores em matriz foi apresentada em [10]. O trabalho de
Venturini em [11] foi o primeiro a propor uma te´cnica de modulac¸a˜o na qual o conversor
em matriz pudesse operar em qualquer faixa de frequeˆncia. Entretanto, o me´todo
apresenta uma se´ria limitac¸a˜o de ganho de tensa˜o porque a amplitude da tensa˜o de sa´ıda
e´ limitada em 50% da tensa˜o de entrada. Este me´todo pore´m, e´ de fa´cil implementac¸a˜o
[20],[21][22] e apresenta a vantagem de permitir a construc¸a˜o do conversor em matriz
em mo´dulos e realizar os testes de forma independente.
Posteriormente os mesmos autores demonstraram que independentemente da te´cnica
de modulac¸a˜o empregada no controle do conversor em matriz, o ma´ximo ganho de tensa˜o
no qual a tensa˜o de sa´ıda na˜o apresenta distorc¸a˜o e´ de 0,866 [23]. Desde enta˜o, foram
publicadas diversas te´cnicas de modulac¸a˜o nas quais era poss´ıvel atingir o limite teo´rico
de ganho de tensa˜o no conversor em matriz[12].
A te´cnica de modulac¸a˜o vetorial, entretanto, e´ hoje a mais empregada no controle
do conversor em matriz por permitir o conversor em matriz atingir o limite do ganho
de tensa˜o com baixo esforc¸o computacional[24].
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Te´cnicas de modulac¸a˜o em largura de pulsos para o conversor em matriz
trifa´sico para trifa´sico
3.1 Te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini
Na figura 3.1 mostra-se o conversor em matriz trifa´sico/trifa´sico onde S1, S2 e S3
representam as sa´ıdas de cada brac¸o do conversor em matriz, sendo que cada brac¸o e´
formado por treˆs chaves bidirecionais conectadas num mesmo ponto do lado da carga e
em cada fonte de tensa˜o no outro lado. Considera-se as tenso˜es de entrada senoidais e
equilibradas com amplitude Ve e frequeˆncia ωe , representadas pela equac¸a˜o 3.1.
Deseja-se na sa´ıda do conversor em matriz um conjunto de tenso˜es senoidais e equi-
libradas de amplitude Vs e frequeˆncia angular ωs, dado por 3.2. Diferentemente do
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Figura 3.1: CM trifa´sico
Na estrate´gia de controle do conversor proposta por Venturini, o valor me´dio da
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tensa˜o de sa´ıda em cada brac¸o do conversor em matriz e´ obtida a partir de amostras
das tenso˜es de entrada sendo que as chaves que compo˜em cada brac¸o do conversor sa˜o
comutadas sequencialmente dentro de um per´ıodo de amostragem denominando Ta.
Considerando apenas o brac¸o S1, composto pelas chaves bidirecionais S11, S21, o
padra˜o de chaveamento das chaves bidirecionais, segundo a estrate´gia de Venturini, e´
mostrado na figura 3.2. Durante o intervalo de amostragem Ta tem-se treˆs comutac¸o˜es
sendo os intervalos de tempo em cada comutac¸a˜o denominadas ta, tb e tc, de modo que:
Ta = ta + tb + tc (3.3)
A forma de onda da tensa˜o de sa´ıda e´ mostrada na figura 3.3. De acordo com a figura
3.3, o valor me´dio da tensa˜o de sa´ıda do conversor em matriz, durante o intervalo de
amostragem Ta dado pela equac¸a˜o (3.4), sera´ mais pro´ximo da tensa˜o de sa´ıda desejada,








Figura 3.2: Sequeˆncia de chaveamento de acordo com a te´cnica de modulac¸a˜o em largura




[ve1 (t) .ta + ve2 (t) .tb + ve3 (t) .tc] (3.4)
Para que a equac¸a˜o (3.4) seja verdadeira, e´ necessa´rio que tensa˜o de sa´ıda a ser sin-
tetizada em qualquer instante de tempo esteja contida dentro do envolto´rio das tenso˜es
16









Figura 3.3: S´ıntese da tensa˜o de sa´ıda usando a te´cnica de modulac¸a˜o em largura de
pulsos de Venturini
de entrada, como mostrado pela figura 3.4. Essa condic¸a˜o tambe´m garante que a tensa˜o
na sa´ıda e a corrente na entrada na˜o apresentem distorc¸o˜es provocadas por harmoˆnicas
de baixa ordem. Se as tenso˜es de entrada forem dadas pela equac¸a˜o 3.1, enta˜o o valor
ma´ximo da tensa˜o de sa´ıda esta´ limitado a` metade da tensa˜o de entrada, ou seja, o
ganho de tensa˜o para a estrate´gia proposta por Venturini e´ de 0,5.
As comutac¸o˜es que ocorrera˜o em cada brac¸o do conversor em matriz durante um
per´ıodo de amostragem Ta sa˜o mostradas na figura 3.5.
Sendo as tenso˜es de sa´ıda compostas de segmentos da tensa˜o de entrada, seus valores












ve1 (t) ve2 (t) ve3 (t)
ve2 (t) ve3 (t) ve1 (t)










Sendo as tenso˜es de entrada dadas pela equac¸a˜o (3.1), o determinante da matriz
de tenso˜es da equac¸a˜o (3.5) e´ nulo. Uma soluc¸a˜o u´nica para a equac¸a˜o (3.5) pode ser
conseguida levando-se em conta que ta= Ta - tb - tc.
Aproximando os valores me´dios da tensa˜o de sa´ıda para os valores de tensa˜o dados
pela equac¸a˜o 3.2 e manipulando o sistema de equac¸o˜es acima chega-se as equac¸o˜es (3.6)
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Figura 3.5: Estado do CM durante o intervalo de tempo: (a) ta, (b) tb e (c) tc.
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− cos (ωst− ωet)
]
(3.7)
Desenvolvendo o conjunto de equac¸o˜es acima, as razo˜es c´ıclicas ma, mb e mc asso-











































(ωs − ωe)t− 2pi
3
]






Sendo o ganho de tensa˜o q limitado a 0,5 na te´cnica de Venturini.
Encontrada a soluc¸a˜o para as razo˜es c´ıclicas das chaves do conversor em matriz,





















⇒ [vs(t)] = [m] [ve(t)] (3.10)
Considerando que o conversor em matriz esteja alimentando uma carga linear, sendo
senoidal a tensa˜o produzida na sa´ıda do conversor em matriz, a corrente na sa´ıda












sen(ωst+ φs − 2pi/3)
sen(ωst+ φs + 2pi/3

 (3.11)
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As correntes de entrada em cada fase do conversor em matriz sa˜o compostas de
segmentos das correntes na carga. Considerando apenas a entrada do conversor em




is1(t) quando S11 = 1
is2(t) quando S12 = 1
is3(t) quando S13 = 1
(3.12)
Segundo a sequeˆncia de chaveamento mostrada na figura 3.5, o valor me´dio da




[is1(t).ta + is2(t).tc + is3(t).tb] (3.13)













is1 (t) is3 (t) is2 (t)
is2 (t) is1 (t) is3 (t)










As correntes na entrada do CM sera˜o mais pro´ximas das correntes desejadas, dadas












sen(ωet+ φe − 2pi/3)
sen(ωet+ φe + 2pi/3

 (3.15)
De fato, as correntes na entrada do conversor em matriz tambe´m sera˜o senoidais.
Isso pode ser comprovado desprezando-se as perdas por chaveamento no conversor em
matriz de modo que a poteˆncia na entrada do conversor em matriz, Pe, seja igual a`
poteˆncia Ps na sa´ıda do conversor em matriz. Desse modo pode-se escrever:
Pe = Ps ⇒ [ie(t)]T [ve(t)] = [is(t)]T [vs(t)]
[ie(t)]
T [ve(t)] = [is(t)]









⇒ [ie(t)] = [m]T [is(t)]
Ou seja, a mesma matriz de transformac¸a˜o [m] que e´ aplicada na tensa˜o de entrada
20
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do conversor em matriz para produzir uma tensa˜o de sa´ıda senoidal, tambe´m e´ aplicada
a` corrente de sa´ıda, de modo que a corrente produzida na entrada do conversor em
matriz tambe´m seja senoidal. E´ interessante saber qual a relac¸a˜o entre o aˆngulo de fase
φe da corrente de entrada e o aˆngulo de fase φs da corrente de sa´ıda. Considerando
apenas a corrente ie1(t) na fonte ve1(t) mostradas na figura 3.1, tem-se:




















































sen (ωs + φs) + sen
(













qIs {cos [(ωs − ωe) t] sen (ωs + φs) + cos
[




















O somato´rio dos senos no primeiro colchete e´ zero. Usando fo´rmulas trigonome´tricas






sen (2ωs − ωe + φs) t+ sen (ωe + φs) + sen
[




+sen (ωe + φs) + sen
[
(2ωs − ωe)t+ φs + 4pi
3
]
+ sen (ωe + φs)
}
⇒






3Issen (ωet+ φs)⇒ Iesen (ωet+ φe) = Iesen (ωet+ φs)
Portanto, tem-se:
φe = φs (3.16)
A relac¸a˜o (3.16) mostra que a defasagem da corrente na entrada do conversor em
matriz e´ a mesma defasagem apresentada na corrente de sa´ıda. Venturini denominou
essa condic¸a˜o de operac¸a˜o do conversor em matriz de “modo sime´trico” [11].
Na soluc¸a˜o do sistema acima foi adotado o sentido do fechamento das chaves bidi-
recionais como sendo o sentido hora´rio. Pore´m, se for adotado o sentido de fechamento
das chaves bidirecionais como sendo o sentido anti-hora´rio, o valor me´dio das tenso˜es












ve1 (t) ve2 (t) ve3 (t)
ve3 (t) ve1 (t) ve2 (t)


















































































Usando o mesmo procedimento descrito anteriormente para o ca´lculo do aˆngulo de
fase da corrente de entrada em relac¸a˜o ao aˆngulo de fase da corrente de sa´ıda, o conjunto
de soluc¸o˜es (3.18) conduz ao seguinte resultado:
φe = −φs (3.20)
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Ou seja, a defasagem da corrente de entrada e´ o oposto da defasagem da corrente
de sa´ıda do conversor em matriz. Se a carga for indutiva, o sistema de alimentac¸a˜o
enxerga o conversor em matriz como uma carga capacitiva. Este modo de operac¸a˜o do
conversor em matriz foi designado como “modo anti-sime´trico” por Venturini.
Analisando os resultados obtidos em (3.16) e (3.20), pode-se concluir que se for
desejada a corrente de entrada com defasagem zero em relac¸a˜o a` tensa˜o de entrada,
deve-se fazer o conversor em matriz operar nos modo sime´trico e anti-sime´trico com
durac¸a˜o de tempo iguais durante um per´ıodo de amostragem Ta, como mostrado na
figura 3.6.





Figura 3.6: Intervalos de tempo durante Ta.



































































cos [(ωs − ωe)t]
cos
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cos
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(ω0 − ωi)t− 2pi3
]
cos [(ω0 − ωi)t]
cos
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(ω0 − ωi)t− 2pi3
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cos [(ω0 + ωi)t]
cos
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Os resultados obtidos anteriormente para o aˆngulo de fase da corrente de entrada
do conversor em matriz sugerem uma aplicac¸a˜o interessante: o uso de conversores em
matriz para compensac¸a˜o esta´tica de reativos, sem a necessidade de um banco de ca-
pacitores como acontece no CCT (Capacitores Chaveados por Tiristores)[25].
Como o ganho de tensa˜o apresentado anteriormente, limitado a 0,5, representa uma
desvantagem operacional do conversor em matriz se comparado com outros conver-
sores, diversos pesquisadores passaram a estudar outros me´todos de modulac¸a˜o para
o conversor em matriz que pudessem elevar esse ganho. Em [23] Alesina e Venturini
demonstraram que independente da te´cnica de modulac¸a˜o empregada no conversor em
matriz, o valor limite do ganho de tensa˜o para o conversor em matriz para o qual a
tensa˜o de sa´ıda e a corrente de entrada na˜o apresentam distorc¸o˜es harmoˆnicas de baixa
ordem esta´ limitado a 0,866.
Tambe´m no mesmo trabalho, os autores apresentam um me´todo que estende o ganho
de tensa˜o do conversor em matriz de 0,5 para 0,866. Esse me´todo e´ semelhante a` injec¸a˜o
de harmoˆnicas na tensa˜o de refereˆncia a fim de aumentar a tensa˜o na sa´ıda dos inversores
PWM
O me´todo proposto em [23] consiste em acrescentar componentes harmoˆnicas de
terceira ordem e de sequeˆncia zero na tensa˜o de refereˆncia de modo que a tensa˜o de
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A adic¸a˜o das componentes harmoˆnicas de terceira ordem com amplitudes dadas por
(3.25) tem por objetivo aproveitar o ma´ximo poss´ıvel a a´rea sob a envolto´ria da tensa˜o
de entrada, condic¸a˜o necessa´ria para evitar distorc¸o˜es nas tenso˜es de sa´ıda do conversor
em matriz. Em cargas trifa´sicas a treˆs fios, ou seja, onde na˜o existe um caminho de
retorno para a corrente pelo neutro, as componentes de sequeˆncia zero na˜o circulara˜o
pela carga de modo que as componentes de terceira harmoˆnica adicionadas na tensa˜o
de refereˆncia na˜o distorcera˜o a corrente na carga e consequentemente na˜o distorcera˜o a
corrente na entrada do conversor em matriz. Outras te´cnicas de modulac¸a˜o em largura
de pulsos que permitem elevar o ganho de tensa˜o a 0,866 sa˜o apresentadas em: [26],
[27],[28].
3.2 Te´cnica de modulac¸a˜o vetorial
A aplicac¸a˜o da te´cnica de modulac¸a˜o em largura de pulsos denominada modulac¸a˜o
vetorial para o conversor em matriz foi inicialmente proposta por Hubber e Borojevic
em [24]. A te´cnica da modulac¸a˜o vetorial e´ baseada na representac¸a˜o da tensa˜o e da
corrente na forma de vetores espaciais no sistema de coordenadas estaciona´rio. Os
autores propuseram que o conversor em matriz fosse modelado em dois esta´gios: um
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Figura 3.7: Modelagem do CM para aplicac¸a˜o da modulac¸a˜o vetorial.
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3.2.1 Modulac¸a˜o vetorial no esta´gio retificador
O circuito simplificado do modelo do retificador e´ mostrado na figura 3.8. No modelo
apresentado, I e´ a corrente no elo de corrente cont´ınua e e´ considerada constante durante
um per´ıodo de amostragem Ta. Seja S∗Rk (k=1,2,...,6) a func¸a˜o de chaveamento de uma
chave SRk qualquer do retificador definida como sendo 1 quando SRk estiver ligada e 0












Com as restric¸o˜es dadas por (3.26), tem-se nove combinac¸o˜es poss´ıveis para as quais
as chaves do retificador podem permanecer ligadas. Essas combinac¸o˜es esta˜o mostradas
na tabela 3.1.
Tabela 3.1: Vetores Espaciais de Corrente
Chaves Ligadas ie1(t)/I ie2(t)/I ie3(t)/I Vetor Espacial Iα/I+ jIβ/I
SR1, SR2 1 0 -1 I1 1 + j
√
3/3
SR2, SR3 0 1 -1 I2 0 + j2
√
3/3
SR3, SR4 -1 1 0 I3 −1 + j
√
3/3
SR4, SR5 -1 0 1 I4 −1− j
√
3/2
SR5, SR6 0 -1 1 I5 0− j2
√
3/3
SR6, SR1 1 -1 0 I6 1− j
√
3/3
SR1, SR4 0 0 0 I7 0+j0
SR3, SR6 0 0 0 I8 0+j0
SR5, SR2 0 0 0 I9 0+j0
Aplicando-se a equac¸a˜o (3.27) a cada uma das poss´ıveis combinac¸o˜es, essas combi-
nac¸o˜es podem ser representadas no plano complexo pelos vetores espaciais I1, I2,..., I9,



























Os vetores espaciais I1, I2,..., I6 representam vetores ativos por sintetizarem uma
corrente diferente de zero na entrada do retificador, os vetores I7, I8 e I9 representam
vetores nulos de corrente e o vetor espacial I∗ref representa o vetor espacial da corrente
desejada na entrada do retificador.
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Figura 3.8: Modelo do retificador controlado e vetores espaciais de corrente.
Os vetores espaciais ativos definem 6 setores, representados pelos algarismos I a VI,
nos quais o vetor espacial I∗ref estara´ localizado em um instante de tempo qualquer.
O vetor I∗ref e´ calculado a partir da soma vetorial de dois vetores ativos adjacentes
e de suas respectivas razo˜es c´ıclicas. O ca´lculo das razo˜es c´ıclicas dos vetores espacias
de corrente adjacentes a I∗ref e´ dado por:






db = mR sin (θc)
d0c = 1− da − db
(3.28)
Com:
mR: ı´ndice de modulac¸a˜o na etapa retificadora
da: raza˜o c´ıclica do vetor espacial que antecede I
∗
ref
db: raza˜o c´ıclica do vetor espacial que sucede I
∗
ref .
d0c: raza˜o c´ıclica dos vetores espacias nulos.
θc: aˆngulo formado entre o vetor espacial I
∗
ref e o vetor espacial de corrente que
o antecede.
Como definido, o aˆngulo θc esta´ limitado ao intervalo [0 pi/3] e a equac¸a˜o (3.28) e´
va´lida para I∗ref localizado em qualquer setor mostrado na figura 3.8.
3.2.2 Modulac¸a˜o vetorial no esta´gio inversor
Na figura 3.9 tem-se um esquema simplificado do esta´gio inversor do CM. A tensa˜o
no elo de corrente cont´ınua e´ dado por V e e´ suposta constante durante um per´ıodo
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de chaveamento. Seja S∗V k (k=1,2,...,6) a func¸a˜o de chaveamento de uma chave SV k
qualquer do inversor definida como sendo 1 quando SV k estiver fechada e 0 quando SV k
estiver aberta, as restric¸o˜es de operac¸a˜o do inversor sa˜o:


S∗V 1 + S
∗
V 4 = 1
S∗V 3 + S
∗
V 6 = 1
S∗V 5 + S
∗
V 2 = 1
(3.29)
Estas restric¸o˜es de operac¸a˜o impo˜em a` etapa inversora oito combinac¸o˜es nos quais
as chaves de poteˆncia do inversor podem assumir valores mostrados na tabela 3.2, sendo
que em duas delas o inversor produz uma tensa˜o nula na sa´ıda.
SV 3 S V 5SV 1


























Figura 3.9: Vetores espaciais de tensa˜o.
Tabela 3.2: Vetores espaciais de tensa˜o
Chaves Ligadas vs1(t)/V ss2(t)/V vs3(t)/V Vetor Espacial Vsα/I+ jVsβ/I
SV 1, SV 6, SV 2 1 0 0 V1 2/3 + j0
SV 1, SV 3, SV 2 1 1 0 V2 1/3 + j
√
3/2
SV 4, SV 3, SV 2 0 1 0 V3 −1/3 + j
√
3/2
SV 4, SV 3, SV 5 0 1 1 V4 −2/3 + j0
SV 4, SV 6, SV 5 0 0 1 V5 −1/3− j
√
3/3
SV 1, SV 6, SV 5 1 0 1 V6 1/3− j
√
3/3
SV 1, SV 3, SV 5 1 1 1 V7 0 + j0
SV 4, SV 6, SV 2 0 0 0 V8 0 + j0
Aplicando a equac¸a˜o (3.30) a cada uma das oito combinac¸o˜es, no plano complexo,
essas oito combinac¸o˜es sa˜o representadas pelos vetores espaciais de tensa˜o V1, V2,...,V8,
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sendo que os vetores V1, V2,...,V6 sa˜o vetores ativos e os vetores V7, V8 sa˜o vetores
espaciais de tensa˜o nula. Esses vetores esta˜o representados no plano complexo pela




























O vetor espacial V ∗ref e´ calculado a partir da soma vetorial de dois vetores espaciais







dd = mvsen (θv)
d0v = 1− dc − dd
(3.31)
Com:
mv: ı´ndice de modulac¸a˜o na etapa inversora
dc: raza˜o c´ıclica do vetor espacial que antecede V
∗
ref
dd: raza˜o c´ıclica do vetor espacial que sucede V
∗
ref .
d0v: raza˜o c´ıclica dos vetores espacias nulos.
θv: aˆngulo formado entre o vetor espacial V
∗
ref e o vetor espacial de tensa˜o que o
antecede.
O aˆngulo θv esta´ limitado ao intervalo [0 pi/3] e a equac¸a˜o (3.31) pode ser aplicada
a qualquer setor onde o vetor V ∗ref esteja localizado.
3.2.3 Modulac¸a˜o vetorial no conversor em matriz
Fisicamente as mesmas chaves bidirecionais que compo˜em o conversor em matriz
devem realizar tanto o processo de retificac¸a˜o quanto o de inversa˜o, ou seja, os vetores
espaciais I∗ref e V
∗
ref devera˜o ser sintetizados simultaneamente dentro de um intervalo de
chaveamento a fim de se obter corrente senoidal senoidal na entrada e tensa˜o senoidal
na sa´ıda.
No modelo apresentado na figura 3.7, deseja-se que a corrente na entrada do esta´gio
retificador seja senoidal e sincronizada com a tensa˜o da rede. Desse modo o vetor
espacial I∗ref que representa essa corrente desejada, devera´ percorrer uma trajeto´ria
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circular no plano complexo, com velocidade angular constante de aproximadamente
377 rad/s para um sistema de alimentac¸a˜o com frequeˆncia de 60 Hz e com a ma´xima
amplitude a fim de se obter o ma´xima tensa˜o eficaz no elo de corrente cont´ınua virtual.
No esta´gio inversor, tambe´m se deseja uma tensa˜o de sa´ıda senoidal mas com fre-
queˆncia e amplitude controla´veis. Ou seja, o vetor espacial V ∗ref que representa essa
tensa˜o devera´ percorrer uma trajeto´ria circular mas com velocidade angular e ampli-
tude ajustados de acordo com a necessidade da carga.
Como provavelmente o conversor em matriz operara´ com frequeˆncia da tensa˜o de
sa´ıda diferente da frequeˆncia da tensa˜o de alimentac¸a˜o, tem-se 36 combinac¸o˜es dos pares
de vetores espaciais I∗ref e V
∗
ref em func¸a˜o dos setores no quais podera˜o estar localizados
em determinado instante de amostragem.
Uma poss´ıvel sequeˆncia de s´ıntese dos vetores espaciais de corrente e de tensa˜o
dentro de um per´ıodo de amostragem e´ apresentada em [29].
IaVc
Ta
IaVd IbVd IbVc I0V0
Figura 3.10: Sequeˆncia de chaveamento.
A s´ıntese dos pares dos vetores espaciais de corrente e de tensa˜o mostrada na figura
3.10 pode ser mais bem compreendida pelo exemplo a seguir: para se obter as tenso˜es e
correntes desejadas no conversor em matriz, num determinado instante de amostragem,
o vetor espacial de corrente I∗ref deve estar localizado no setor I e o vetor espacial de
tensa˜o V ∗ref deve estar localizado no setor III, como mostrado na figura 3.11:
Nessa situac¸a˜o, a correta sequeˆncia de vetores espaciais sera´:
I6V3 → I6V4 → I1V4 → I1V3 → I0V0 (3.32)
Com o aux´ılio das tabelas 3.1 e 3.2 pode-se determinar quais chaves bidirecionais
do conversor em matriz devera˜o ser comutadas. Nesse exemplo, a figura 3.12 mostra
essa sequeˆncia:
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Figura 3.11: Localizac¸a˜o dos vetores espaciais de corrente e de tensa˜o no plano com-
plexo.
Na figura 3.12a mostra-se a s´ıntese dos pares de vetores I6V3 durante um dado
per´ıodo de tempo e, de acordo com as tabelas 3.1 e 3.2, o vetor I6 representa o esta´gio
retificador conectado nas fontes ve1 e ve2 fazendo com que as tenso˜es de sa´ıda do esta´gio
inversor sejam: vs1 = ve2, vs2 = ve1 e vs3 = ve2. Como essa combinac¸a˜o de vetores e´
sintetizada num u´nico passo pelo CM, as chaves bidirecionais do CM comutam para
o estado mostrado na figura 3.12a. O mesmo processo ocorre na s´ıntese dos outros
pares de vetores, mostrados na figura 3.12b, c e d. No caso da escolha dos vetores que
compo˜em o par I0V0, leva-se em conta os vetores de reduzem o nu´mero de chaveamento
dentro do per´ıodo de amostragem. Nessa situac¸a˜o particular, a figura 3.12d mostra que












































































































































































Figura 3.12: Comutac¸a˜o do CM durante um per´ıodo de amostragem.
comutar de modo que vs2 = ve3 e apenas ocorreria uma comutac¸a˜o no conversor em
matriz ja´ que nos outros brac¸os teˆm-se vs1 = vs3 = ve3. O ca´lculo das razo˜es c´ıclicas
que definem a durac¸a˜o dos pares de vetores espaciais dentro do per´ıodo de amostragem
no conversor em matriz sera´ o produto das razo˜es c´ıclicas do esta´gio retificador com as
razo˜es c´ıclicas do esta´gio inversor. Multiplicando-se as razo˜es c´ıclicas da e db obtidas
pela equac¸a˜o (3.28) pelas razo˜es c´ıclicas dc e dd obtidas pela equac¸a˜o (3.31) tem-se:



















dbd = db.dd = m.sen (θc) .sen (θv)






Onde m e´ ı´ndice de modulac¸a˜o e corresponde ao produto mv com mR, e m esta´
limitado entre 0 e 1.
3.3 Simulac¸o˜es das te´cnicas de modulac¸a˜o de Ven-
turini e vetorial
Os resultados de simulac¸a˜o mostrados a seguir foram de simulac¸o˜es realizados usando
o aplicativo Simulink do Matlab. Nessa simulac¸a˜o,as chaves de poteˆncia que compo˜em
o conversor em matriz sa˜o chaves ideais. A taxa de amostragem foi de 5 kHz e a carga
foi do tipo indutiva com R= 2,5 Ω e L= 2 mH. A fonte de tensa˜o trifa´sica de entrada
do conversor em matriz foi de 220 V e 60 Hz e a frequeˆncia de sa´ıda do conversor em
matriz foi ajustada para 40 Hz.
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As figuras 3.13 e 3.14 representam as correntes e tenso˜es no conversor em matriz
quando a te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini foi usada no controle no conversor em
matriz. Nesse caso considera-se o ganho ma´ximo de tensa˜o de 0,5 e implementa-se
as equac¸o˜es (3.22), (3.23) e (3.24) com o conversor em matriz operando com fator de
deslocamento unita´rio.
Na figura 3.13a, e´ mostrado a corrente na entrada do conversor em matriz ficando
evidente a necessidade de filtros de corrente na entrada do conversor em matriz de
modo a evitar a propagac¸a˜o de componentes harmoˆnicas de alta frequeˆncia na rede
de alimentac¸a˜o. Pore´m, quanto maior for frequeˆncia de chaveamento do conversor em
matriz, menores em volume sera˜o os capacitores e indutores utilizados na construc¸a˜o
do filtro.
O espectro em frequeˆncia das tenso˜es de fase e de linha na sa´ıda do conversor em
matriz, vistos na figura 3.14, mostram um valor elevado da componente harmoˆnica em
5 kHz que foram filtradas pela carga como mostrada na figura 3.13b.





































































































Figura 3.13: Modulac¸a˜o de Venturini - (a): Corrente na entrada do CM e espectro em
frequeˆncia, (b): corrente na carga e espectro em frequeˆncia
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Figura 3.14: Modulac¸a˜o de Venturini - (a): Tensa˜o de fase e espectro em frequeˆncia,
(b): Tensa˜o de linha e espectro em frequeˆncia
As figuras 3.15 e 3.16 mostram as tenso˜es e correntes no conversor em matriz quando
a te´cnica de modulac¸a˜o vetorial com ı´ndice de modulac¸a˜o em 0,99 e´ usada. Observa-se
que mesmo o conversor em matriz operando na frequeˆncia de chaveamento de 5kHz, os
espectros em frequeˆncia da tensa˜o de sa´ıda e da corrente de entrada do conversor em
matriz apresentam uma taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica inferior aos valores observados na
te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini.
Na te´cnica de modulac¸a˜o vetorial ha´ um espalhamento das componentes harmoˆnicas
de chaveamento no espectro em frequeˆncia enquanto que na te´cnica de modulac¸a˜o de
Venturini as componentes harmoˆnicas esta˜o bem definidas em torno dos mu´ltiplos da
frequeˆncia de chaveamento. Tambe´m e´ importante o fato da amplitude da componente
fundamental de tensa˜o e de corrente serem comparativamente mais elevadas em relac¸a˜o
aos apresentados na te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini, que esta´ limitado a um ganho
ma´ximo de tensa˜o em 0,5.
Nas duas simulac¸o˜es realizadas, o conversor em matriz opera com fator de desloca-
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Figura 3.15: Modulac¸a˜o vetorial - (a): Corrente na carga e espectro em frequeˆncia, (b):
corrente na entrada do CM e espectro em frequeˆncia
mento unita´rio, mostrado na figura 3.17 onde a corrente de entrada foi filtrada por meio
de um filtro passa-baixas com frequeˆncia de corte em 2 kHz. Observa-se que o pequeno
deslocamento da corrente se deve ao efeito do filtro. Tanto na te´cnica de modulac¸a˜o
de Venturini quanto na te´cnica de modulac¸a˜o vetorial e´ poss´ıvel corrigir o atraso da
corrente introduzido pelo filtro, pore´m o ma´ximo ganho de tensa˜o sera´ menor nos dois
casos.
3.4 Implementac¸a˜o das te´cnicas de modulac¸a˜o
As te´cnicas de modulac¸a˜o em largura de pulsos de Venturini e vetorial foram im-
plementadas em linguagem C no DSP TMS320F2812 utilizando o ambiente de pro-
gramac¸a˜o CodeComposer, ambos da Texas Instruments. Embora o TMS320F2812 seja
do tipo ponto fixo, a Texas disponibilizou uma biblioteca matema´tica com diversas
operac¸o˜es e func¸o˜es em ponto fixo denominada IqmathLib.h. Todas as operac¸o˜es sa˜o re-
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Figura 3.16: Modulac¸a˜o vetorial - (a): Tensa˜o de fase e espectro em frequeˆncia, (b):
Tensa˜o de linha e espectro em frequeˆncia
alizadas em 32 bits o que aumenta muito a precisa˜o dos resultados nume´ricos reduzindo
a necessidade de se fazer escalonamentos.
Ale´m disso, o DSP TMS320F2812 possui dois temporizadores de uso geral denomi-
nados GP1 e GP2 (GP1 - General Purpose timer 1 ), cada um com diversos registros
comparadores que permitem uma grande flexibilidade no controle de eventos.
Para a testar os programas desenvolvidos, foi constru´ıdo um pequeno simulador
analo´gico do conversor em matriz e na figura 3.18 mostra-se o esquema simplificado de
um brac¸o do simulador. A principal vantagem de se utilizar um simulador analo´gico e´ a
possibilidade de testar em tempo real se o algoritmo de acionamento implementado no
DSP esta´ funcionando adequadamente antes de aplica´-lo no acionamento de um circuito
de maior poteˆncia.
Na figura 3.18, um gerador de sinais gera uma tensa˜o senoidal de amplitude de
2 V de pico. No bloco defasador, constru´ıdo com amplificadores operacionais, sa˜o
gerados mais dois sinais senoidais de 2V de pico defasados de 120 graus entre si. As
3.4 Implementac¸a˜o das te´cnicas de modulac¸a˜o 37
























































Figura 3.17: Tensa˜o e corrente filtrada na entrada do CM usando a te´cnica de modulac¸a˜o











Figura 3.18: Circuito simulador analo´gico.
38
Te´cnicas de modulac¸a˜o em largura de pulsos para o conversor em matriz
trifa´sico para trifa´sico
chaves bidirecionais foram implementadas utilizando o circuito integrado 74HC4316 que
e´ constitu´ıdo de 4 chaves analo´gicas bidirecionais que podem atuar tanto no semiciclo
positivo quanto no semiciclo negativo.
A chave e´ comandada pelos sinais provenientes das portas de I/O do DSP e um
filtro ativo passa-baixas de segunda ordem foi projetado para uma frequeˆncia de corte
em 800 Hz para simular uma carga RL.
3.4.1 Implementac¸a˜o da te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini
A te´cnica de modulac¸a˜o de Venturini e´ muito u´til para testar os mo´dulos de poteˆncia
do conversor em matriz por permitir o controle de cada brac¸o do conversor em matriz
de modo independente. Na implementac¸a˜o do algoritmo foi considerada uma tensa˜o
de sa´ıda com frequeˆncia em 40 Hz com ganho de tensa˜o de 0,5 e taxa de amostragem
de 5 kHz. Considerando que a frequeˆncia base do GP1 foi ajustada para 25 MHz,




















mc = 5000−ma −mb
(3.34)
O aˆngulo θ e´ obtido por meio de integrac¸a˜o da diferenc¸a entre a frequeˆncia da
tensa˜o de sa´ıda (40 Hz) e a frequeˆncia da tensa˜o de entrada(60 Hz). Os registros do
GP1 utilizados na s´ıntese das razo˜es c´ıclicas e´ mostrado na figura 3.19, na qual cada
vez que o valor do registro contador de GP1 se iguala aos valores armazenados nos
registros comparadores e´ gerado uma chamada de uma sub-rotina de interrupc¸a˜o com
o propo´sito de atualizar as portas de I/O do DSP. Assim, quando o registro contador
alcanc¸a o valor armazenado em CMPR1, a sa´ıda das portas de I/O sa˜o atualizadas
para [0 1 0] para que apenas Ve2 seja filtrada, [0 0 1] para que Ve3 seja filtrada quando o
registro contador atingir o valor em CMPR2 e [1 0 0 ] para que Ve1 seja filtrada quando
o registro contador atingir o valor armazenado em T1PR, sendo o processo reiniciado.
Os resultados obtidos com o simulador analo´gico, mostrados na figuras 3.20,3.21 e
3.22 foram obtidos com o oscilosco´pio digital da Tektronix modelo TDS 460 A.
Os resultados esta˜o de acordo com os resultados obtidos por simulac¸a˜o no Simulink
e mostram que o programa desenvolvido realiza o ca´lculo correto dos tempos de chavea-
mento das chaves bidirecionais do conversor.




m a m b m c
Figura 3.19: Registros comparadores do DSP utilizados na implementac¸a˜o da te´cnica
de Venturini.
Figura 3.20: Tensa˜o de fase na sa´ıda do simulador analo´gico.
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Figura 3.21: Espectro em frequeˆncia da tensa˜o de sa´ıda do simulador analo´gico.
Figura 3.22: Canal 2: tensa˜o de sa´ıda filtrada, M2: espectro da tensa˜o de sa´ıda filtrada.
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3.4.2 Implementac¸a˜o da te´cnica de modulac¸a˜o Vetorial
A te´cnica de modulac¸a˜o vetorial permite alcanc¸ar o ma´ximo ganho de tensa˜o no
conversor em matriz utilizando um conjunto simples de equac¸o˜es para o ca´lculo das
razo˜es c´ıclicas. Entretanto, sua implementac¸a˜o e´ mais complexa do que a te´cnica de
modulac¸a˜o de Venturini, exigindo maiores recursos de hardware e espac¸o de memo´ria
do DSP.
Na modulac¸a˜o vetorial e´ necessa´rio o ca´lculo de 5 razo˜es c´ıclicas de acordo com a
equac¸a˜o (3.35) e portanto sera˜o necessa´rios 5 registros comparadores. Os aˆngulos θc e






































d0 = 5000− dac − dad − dbd − dbc
(3.35)
O sincronismo do aˆngulo θc com o aˆngulo da tensa˜o de entrada Ve1 e´ realizado pela
detecc¸a˜o de zero da tensa˜o Ve1. A detecc¸a˜o da borda de subida da onda quadrada
resultante do cruzamento por zero e´ feita pela unidade de captura do DSP, gerando
uma interrupc¸a˜o na qual sa˜o calculados o aˆngulo θc e o setor no qual ele esta´ localizado.
O aˆngulo θv e´ calculado por meio de integrac¸a˜o da frequeˆncia desejada na sa´ıda do
conversor em matriz em outra rotina de interrupc¸a˜o gerada pelo registro T3PR. Nessa
rotina tambe´m e´ calculado o setor ao qual θv esta´ localizado.
Os registros do TMS320F2812 utilizados nesta implementac¸a˜o esta˜o mostrados na
figura 3.23. Considerando a mesma frequeˆncia base de 25 MHz e taxa de amostragem
de 5 kHz, o valor armazenado em T1PR sera´ 5000.
Cada vez que o conteu´do do registro contador de GP1 se iguala com o conteu´do
dos registros mostrados na figura 3.23, uma interrupc¸a˜o e´ gerada a fim de atualizar as
sa´ıdas de I/O do DSP com vetores que representam os estados das chaves analo´gicas
do CI 74HC4316. Para cada uma das razo˜es c´ıclicas calculadas existem 36 combinac¸o˜es
de vetores espaciais de tensa˜o e de corrente de modo que o nu´mero total de vetores a
ser armazenado em memo´ria sera´ 36*5=180 vetores.
Esses vetores sa˜o organizados na memo´ria RAM do DSP de modo que no in´ıcio de
cada nova amostragem (quando o contador de GP1 iguala com T1PR) um ponteiro
aponta para o primeiro vetor da sequeˆncia mostrada na figura 3.10. O enderec¸o desse
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d ac dad dbd dbc d0
Figura 3.23: Registros do DSP utilizados na s´ıntese das razo˜es c´ıclicas da te´cnica de
modulac¸a˜o vetorial
vetor e´ calculado pela equac¸a˜o (3.36):
endereo = 5 ∗ setor tenso+ 30 ∗ setor corrente (3.36)
Os resultados obtidos no simulador analo´gico sa˜o para a te´cnica de modulac¸a˜o ve-
torial com ı´ndice de modulac¸a˜o de 0,98. Na figura 3.24 mostra-se a tensa˜o de linha na
sa´ıda do simulador com frequeˆncia em 40Hz. O espectro em frequeˆncia desta tensa˜o
e´ mostrado em detalhes na figura 3.25 onde se nota o espalhamento das componentes
harmoˆnicas em torno da frequeˆncia de chaveamento, como observado nas simulac¸o˜es.
A figura 3.26 mostra a tensa˜o de linha na sa´ıda do circuito simulador quando se
ajusta a frequeˆncia da tensa˜o de sa´ıda para 100 Hz. O conversor em matriz pode
sintetizar na sa´ıda uma tensa˜o senoidal com qualquer frequeˆncia. Pore´m, quanto maior a
frequeˆncia na sa´ıda, maior sera´ a distorc¸a˜o harmoˆnica ja´ que a relac¸a˜o entre a frequeˆncia
de chaveamento e frequeˆncia de sa´ıda se torna menor.
3.4 Implementac¸a˜o das te´cnicas de modulac¸a˜o 43
Figura 3.24: Ch1: Tensa˜o de linha filtrada, Ch3: tensa˜o de linha.
Figura 3.25: Espectro em frequeˆncia da tensa˜o de linha na sa´ıda do simulador.
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Figura 3.26: Modulac¸a˜o vetorial e tensa˜o filtrada
Cap´ıtulo 4
Implementac¸a˜o do proto´tipo do
conversor em matriz
O desenvolvimento de um proto´tipo, qualquer que seja o conversor eletroˆnico de
poteˆncia, e´ fundamental para o estudo e validac¸a˜o de novas te´cnicas de controle, pro-
tec¸a˜o e aplicac¸a˜o do conversor. Em alguns casos, o desenvolvimento de um proto´tipo
de conversor de poteˆncia e´ simplificado pela existeˆncia de componentes dispon´ıveis co-
mercialmente. No desenvolvimento de um proto´tipo de um inversor de frequeˆncia, por
exemplo, e´ poss´ıvel encontrar no mercado componentes nos quais esta˜o integrados, num
u´nico mo´dulo, a ponte a diodos trifa´sica, a ponte inversora a IGBTs, os circuitos de
acionamento e de protec¸a˜o.
Esses mo´dulos, designados como mo´dulos inteligentes de poteˆncia, sa˜o produzidos
por diversas empresas tais como Fairchild Semiconductor[7], International Rectifier[30]
e outras. Pore´m, mesmo com esses dispositivos dispon´ıveis no mercado, a tarefa de
desenvolvimento de um proto´tipo na˜o e´ trivial. O correto dimensionamento dos com-
ponentes externos ao mo´dulo, o desenvolvimento de circuitos de protec¸a˜o, o desenvolvi-
mento do circuito de controle e sua interface com o circuito de poteˆncia bem como o
projeto de um layout de circuito impresso adequado, sempre sera´ um grande desafio no
desenvolvimento de proto´tipos.
A tarefa de construc¸a˜o de um proto´tipo de um conversor em matriz se torna mais
complexa ainda por diversos motivos: a inexisteˆncia de chaves bidirecionais de poteˆncia,
a dificuldade em controlar a emissa˜o de ru´ıdos devido a`s comutac¸o˜es de um nu´mero
elevado de chaves semicondutoras de poteˆncia, circuitos de protec¸a˜o complexos e a
necessidade de algoritmos de controle sofisticados.
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Este cap´ıtulo trata da implementac¸a˜o de um proto´tipo de um conversor em matriz
de 2 kW, cujo sistema a ser implementado esta´ mostrado na figura 4.1. O desenvolvi-
mento do proto´tipo consiste no projeto do filtro de entrada, na construc¸a˜o de chaves
de poteˆncia bidirecionais usando IGBTs, no uso de varistores para protec¸a˜o contra so-
bretenso˜es, na construc¸a˜o de circuito de protec¸a˜o contra curto-circuito e circuito de
comutac¸a˜o segura dos IGBTs. Apenas o bloco “DSP” na˜o sera´ constru´ıdo porque sera´





























Figura 4.1: Diagrama ele´trico simplificado do CM
4.1 Chaves bidirecionais de poteˆncia
Conversores em matriz necessitam de chaves bidirecionais de poteˆncia para sua
operac¸a˜o. Chaves bidirecionais de poteˆncia devem conduzir a corrente ele´trica em ambos
os sentidos e devem ser capazes de bloquear tanto a tensa˜o direta quanto a tensa˜o
reversa. Infelizmente, essas chaves de poteˆncia na˜o existem comercialmente embora
seja assunto de pesquisa de diversas empresas da a´rea de semicondutores de poteˆncia
[31].
Ale´m das caracter´ısticas citadas, a chave bidirecional de poteˆncia deve ser totalmente
controla´vel tanto no instante de ligar quanto no instante de desligar. Isso impede o uso
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de triacs na construc¸a˜o de conversores em matriz pois embora sejam capazes de conduzir
em ambos sentidos e bloquear a tensa˜o direta e reversa, o triac so´ desliga quando sua
corrente ficar abaixo da corrente de manutenc¸a˜o.
Portanto, uma chave bidirecional de poteˆncia como a demandada pelo conversor
em matriz deve ser constru´ıdas a partir de dispositivos semicondutores de poteˆncia que
permitam seu total controle. Considerando a poteˆncia do proto´tipo do conversor em
matriz de 2 kW para operar com frequeˆncia de chaveamento em 10 kHz, o componente
mais adequado para implementac¸a˜o das chaves bidirecionais de poteˆncia e´ o IGBT.
Esse dispositivo, ale´m de sua robustez a curto-circuito [32],[33] e baixa tensa˜o de
conduc¸a˜o, sa˜o dispon´ıveis em diversos modelos de baixo custo e facilmente encontrados
no mercado. A implementac¸a˜o de uma chave bidirecional usando IGBTs pode ser
conseguida em va´rios arranjos, mostrados na figura 4.2.
(a) (b) (c) (d)
Figura 4.2: Implementac¸a˜o de chaves bidirecioanis de poteˆncia usando IGBTs
Na figura 4.2, os arranjos mostrados nos esquemas a e b sa˜o usados dois IGBTs
na configurac¸a˜o emissor-comum e coletor-comum respectivamente. Os dois arranjos
necessitam de dois circuitos de acionamento mas apresentam a vantagem de produzir
baixas perdas por conduc¸a˜o, quando comparado com o arranjo 4.2c.
O arranjo mostrado na figura 4.2c, embora mais simples de controlar, ja´ que exige
apenas um circuito de acionamento, apresenta as maiores perdas por conduc¸a˜o pois a
corrente percorre treˆs dispositivos semicondutores de poteˆncia durante a conduc¸a˜o da
chave bidirecional.
O arranjo mostrado em 4.2d utiliza IGBTs de nova gerac¸a˜o que apresentam ca-
pacidade de bloqueio de tensa˜o reversa. Embora alguns autores mostrem que chaves
bidirecionais com esse tipo de IGBT apresentam menores perdas comparadas aos ar-
ranjos 4.2a e 4.2b [34], seu custo e´ elevado e e´ dif´ıcil de encontra´-lo no mercado.
Um proto´tipo de conversor em matriz de entrada e sa´ıda trifa´sica precisa de nove
chaves bidirecionais que implica no uso de 18 IGBTs nas configurac¸o˜es emissor-comum
ou coletor-comum. Os 18 IGBTs sera˜o distribu´ıdos em treˆs mo´dulos de poteˆncia, sendo
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Figura 4.3: Modulos de poteˆncia utilizando IGBTs na configurac¸a˜o: (a) emissor comum,
(b) coletor comum
Construir um mo´dulo de poteˆncia na configurac¸a˜o emissor-comum implica na ne-
cessidade de nove fontes de tensa˜o isoladas, treˆs em cada mo´dulo, para alimentar os
circuitos de acionamento dos IGBTs. Pore´m, nessa configurac¸a˜o, os mo´dulos podem
ser constru´ıdos e testados de modo independente.
Ja´ a opc¸a˜o de construir os mo´dulos de acordo com a figura 4.3b implica na necessi-
dade de apenas seis fontes de tensa˜o isoladas para alimentar os circuitos de acionamento
dos treˆs mo´dulos. A desvantagem e´ que os circuitos de acionamento dos IGBTs conec-
tados no lado da fonte de alimentac¸a˜o estara˜o compartilhando a mesma fonte de tensa˜o,
gerando uma dependeˆncia entre os treˆs mo´dulos. No proto´tipo constru´ıdo optou-se pela
construc¸a˜o dos mo´dulos de poteˆncia usando a configurac¸a˜o emissor. Com a te´cnica de
modulac¸a˜o de Venturini implementada em DSP, foi poss´ıvel testar separadamente os
treˆs mo´dulos de poteˆncia que compo˜em o proto´tipo do conversor em matriz.
O IGBT utilizado na construc¸a˜o dos mo´dulos foi o IRGB15B60KD que tem as
seguintes caracter´ısticas: baixo VCE(on): 1,8 V, capacidade de curto-circuito de 10 us,
diodo interno de recuperac¸a˜o ultrasuave e capaz de suportar uma corrente de 15 A [35].
Os IGBTs sa˜o dispositivos acionados em tensa˜o, ou seja, para levar o IGBT ao
ponto de saturac¸a˜o e´ necessa´rio aplicar uma tensa˜o positiva entre os terminais de gate
e emissor do IGBT. Na maioria dos IGBTs atuais, essa tensa˜o de acionamento deve
ficar pro´xima de 15 V. Pore´m, o correto acionamento do IGBT na˜o depende apenas do
n´ıvel de tensa˜o aplicado no seu gate.
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A existeˆncia de capacitaˆncias parasitas entre os terminais do IGBT, mostradas na
figura 4.4a implica numa demanda de corrente do circuito de acionamento suficiente
para carregar e descarregar os capacitores parasitas entre o gate e o coletor (Cgc ) e
entre o gate e o emissor (Cge)[36].
O efeito de ambos capacitores esta˜o presentes tanto no instante que o IGBT entra
em conduc¸a˜o quanto no instante que entra em bloqueio e por isso torna-se um fator
relevante no projeto do circuito de acionamento.
Embora o valor da capacitaˆncia de Cgc seja menor que o valor da capacitaˆncia de
Cge , o capacitor Cgc e´ responsa´vel pelo efeito conhecido como“efeito Miller”pelo qual
resulta uma capacitaˆncia Cgc varia´vel e altamente na˜o linear (figura 4.4b), cujo valor








Figura 4.4: (a) Capacitaˆncias parasitas no IGBT, (b) Efeito Miller
Os valores de Cgc e Cge na˜o sa˜o fornecidos nas folhas de dados do fabricante mas
e´ fornecido o valor da carga total de gate Qg que permite calcular a corrente de gate Ig





Nessa equac¸a˜o tc e´ o tempo de carga dos capacitores parasitas.
Um circuito t´ıpico de acionamento deve transferir informac¸a˜o do circuito de comando
para as chaves de poteˆncia e isolar o sinal de acionamento do circuito de poteˆncia para
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fins de protec¸a˜o e minimizac¸a˜o dos efeitos das interfereˆncias provenientes dos chavea-
mento das chaves de poteˆncia. A maioria dos circuitos integrados para o acionamento
de IGBTs encontrado no mercado sa˜o baseados no uso de capacitores bootsptrap que
eliminam a necessidade de fontes de tensa˜o isoladas no circuito de acionamento. Pore´m,
na˜o e´ poss´ıvel aplicar esse tipo de tecnologia no acionamento dos IGBTs no mo´dulo de
poteˆncia do conversor em matriz porque as tenso˜es nos terminais das chaves bidire-
cionais esta˜o flutuando, impossibilitando os capacitores bootsptrap de se carregarem
adequadamente.
Em [39] os autores propo˜em uma mudanc¸a na topologia do conversor em matriz de
modo a permitir o uso de circuitos de acionamento baseados em capacitores bootsptrap
para reduzir o nu´mero de fontes de tensa˜o isoladas. Pore´m, essa te´cnica complica mais
ainda o hardware do conversor em matriz ja´ que e´ necessa´rio um controle da carga dos
capacitores bootsptrap no processo de inicializac¸a˜o e operac¸a˜o do conversor em matriz
e ale´m de haver a necessidade de pelo menos treˆs fontes de tensa˜o isoladas.
Outra possibilidade de se eliminar a necessidade de fontes isoladas no acionamento
dos IGBTs seria o uso de transformadores de pulso. Pore´m o uso de transformadores de
pulso encontra uma importante restric¸a˜o: a fim de eliminar o problema de saturac¸a˜o do
nu´cleo, as razo˜es c´ıclicas dos pulsos de controle aplicado no prima´rio do transformador
na˜o podem ser maiores que 50%. Este limite pode ser extendido (ate´ 99%) com circuitos
(DC restores) que permitam a desmagnetizac¸a˜o do nu´cleo[40]. Ale´m disso, a a´rea da
placa de circuito impresso ocupado pelos transformadores seriam muito grande ja´ que
o acionamento sera´ em 10 kHz.
A melhor tecnologia para acionar os IGBTs no conversor em matriz e´ a utilizac¸a˜o
optoacopladores pois fornecem uma boa isolac¸a˜o entre os circuitos de controle e de
poteˆncia, embora seja necessa´rio nove fontes de tensa˜o isoladas na configurac¸a˜o emis-
sor comum. O circuito acionador selecionado para esta aplicac¸a˜o e´ o optoacoplador
HCPL3140 da Avago Technologies [41]. Este acionador tem a capacidade de suprir ate´
0,4 A e opera com corrente de entrada entre 8 e 25mA. O circuito de acionamento para
cada chave bidirecional e´ mostrado na figura 4.5
Utilizando optoacoplador HCPL3140, a corrente para acionar os IGBTs fica limitada
a 0,4 A, no qual o resistor de gate Rg e´ calculado por:












Figura 4.5: Circuito de acionamento utilizando optoacoplador
Vcc: tensa˜o de alimentac¸a˜o
VOl: valor da tensa˜o de sa´ıda do optoacoplador em n´ıvel lo´gico baixo
IOlp: corrente ma´xima de pico.
O valor de VOl depende de IOlp e e´ aproximadamente 2 V para a corrente de pico de
0,4 A, obtido nas folhas de dados do fabricante. O valor calculado para Rg e´ de 33 Ω.
4.2 Projeto do filtro de entrada do conversor em
matriz
Do ponto de vista da rede, o conversor em matriz opera como um retificador contro-
lado injetando componentes harmoˆnicas de alta frequeˆncia presentes nas correntes de
entrada do conversor e que podem gerar interfereˆncias em outros equipamentos conec-
tados a rede.
Para atenuar essas componentes de alta frequeˆncia e´ necessa´rio a presenc¸a de um
filtro na entrada do conversor em matriz de forma a reduzir o conteu´do harmoˆnico
na entrada(rede). Considerando que o conversor em matriz opera em alta frequeˆncia
de chaveamento, os elementos armazenadores de energia do filtro sera˜o de baixo valor
resultando em volume e peso reduzidos. A modelagem do filtro por fase do conversor
em matriz pode ser vista na figura 4.6(a). Na figura 4.6(b), mostra-se o modelo do
filtro levando-se em conta apenas as componentes harmoˆnicas de corrente que sera˜o















Figura 4.6: (a) Modelo do filtro, (b) modelo do filtro considerando as componentes
harmoˆnicas.
A fim de minimizar poss´ıveis problemas de ressonaˆncia no filtro de entrada, adiciona-
se ao filtro um resistor de amortecimento. Entretanto, a adic¸a˜o desse resistor de
amortecimento diminui a eficieˆncia do filtro devido a` dissipac¸a˜o de poteˆncia no resistor
ale´m de reduzir a ordem do filtro nas componentes harmoˆnicas de alta frequeˆncia.
Em geral, considera-se que a corrente na fonte If seja aproximadamente igual a`
corrente Icm no conversor em matriz, de modo que a poteˆncia dissipada pelo resistor de
amortecimento Ra em se´rie com o capacitor C na˜o seja elevado. Do modelo mostrado





(Ra + 1/sC) + sL
=
1 + sRaC






= Gf (s) (4.3)
Comparando-se o denominador da func¸a˜o de transfereˆncia do filtro Gf (s) com a
forma s2 + 2ξωns + ω
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O valor da capacitaˆncia do capacitor deve ser baixo para que se possa maximizar o
fator de deslocamento (FD) do conversor em matriz. O valor ma´ximo da capacitaˆncia
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Cmax dos capacitores do filtro em func¸a˜o do fator de deslocamento pode ser obtido de





Na aplicac¸a˜o da equac¸a˜o (4.6) considera-se que a amplitude da corrente na sa´ıda
do proto´tipo do conversor seja de 10 A, quando o ı´ndice de modulac¸a˜o m for unita´rio.
Nesta condic¸a˜o, a amplitude da corrente na entrada do conversor sera´ de 8,66 A e
deseja-se que o fator de deslocamento seja praticamente unita´rio. Para valores menores
de m, ocorrera´ uma defasagem na corrente de entrada, que podera´ ser compensada pela
te´cnica de modulac¸a˜o empregada no conversor.
Adotando um fator de deslocamento de 0,98 quando o conversor estiver operando
com ı´ndice de modulac¸a˜o de 0,85, a amplitude da corrente na entrada do conversor
sera´ de 5 A. Sendo a amplitude da tensa˜o de fase de 170 V, usando-se a equac¸a˜o (4.6),
resulta o valor ma´ximo do capacitor de aproximadamente 12 µF.
No projeto do filtro, os capacitores esta˜o conectados em delta e portanto o valor de
cada capacitor sera´ reduzida para 4 µF, pore´m o capacitor ficara´ sujeito a uma tensa˜o
de linha de 220 V. Dentre os diversos tipos de capacitores, o mais indicado para esta
aplicac¸a˜o e´ o capacitor de filme de polipropileno metalizado [43] com tensa˜o eficaz de
trabalho de pelo menos 350 V(AC).
Considerando uma frequeˆncia de ressonaˆncia de 3 kHz, o valor do indutor obtido a
partir da equac¸a˜o (4.4) e´ de 234 µH e foi aproximado para 250 µH. A escolha do material
do nu´cleo do indutor e´ importante para esta aplicac¸a˜o pois o indutor devera´ operar com
fluxo elevado em 60 Hz sem saturar e ao mesmo tempo bloquear as componentes de
alta frequeˆncia de chaveamento.
Um indutor de nu´cleo laminado na˜o seria uma boa escolha devido ao volume e a`s
elevadas perdas em alta frequeˆncia. Os indutores com nu´cleo de ferrite poderiam saturar
devido a` componente de 60 Hz. O material escolhido para o nu´cleo do indutor foi o
composto de po´ de ferro (iron powder) que pela literatura e´ o mais adequado para esta
aplicac¸a˜o[44]. Outro ponto importante e´ a geometria do nu´cleo ser do tipo toroidal,
pois apresenta menores dimenso˜es e menor dispersa˜o de campo magne´tico.
A introduc¸a˜o de um resistor de amortecimento diminui a eficieˆncia do filtro. Foram
realizadas diversas simulac¸o˜es para encontrar um valor de ξ no qual as perdas no resistor
na˜o sejam elevadas e ao mesmo tempo permita uma razoa´vel capacidade de amortecer
poss´ıveis problemas com ressonaˆncia do filtro. Usando a equac¸a˜o (4.5) com ξ=0,3 tem-
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           F r e q u e n c y
1 0 H z 3 0 H z 1 0 0 H z 3 0 0 H z 1 . 0 K H z 3 . 0 K H z 1 0 K H z 3 0 K H z 1 0 0 K H z








Figura 4.7: Resposta em frequeˆncia do filtro sem amortecimento
se Ra ∼= 2, 5Ω. Como os resistores esta˜o conectados em delta no filtro, Ra passa a ser de
7,5 Ω. As figuras 4.7 e 4.8 mostram a resposta em frequeˆncia do filtro de entrada sem
e com o resistor de amortecimento para os valores de L e C calculados anteriormente.
           F r e q u e n c y
1 0 H z 3 0 H z 1 0 0 H z 3 0 0 H z 1 . 0 K H z 3 . 0 K H z 1 0 K H z 3 0 K H z 1 0 0 K H z







Figura 4.8: Resposta em frequeˆncia do filtro com amortecimento
Sem o resistor de amortecimento, a componente harmoˆnica na frequeˆncia de chavea-
mento em 10 kHz sofre atenuac¸a˜o de 21 dB. Pore´m, em torno da frequeˆncia de ressonaˆn-
cia ocorre um overshoot na corrente de entrada do conversor de 36 dB. Com o resistor
de amortecimento calculado, o overshoot de corrente e´ reduzido para 6,5 dB. Pore´m ha´
uma perda de eficieˆncia do filtro, pois as componente harmoˆnica de 10 kHz e´ atenuada
de 14 dB.
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4.3 Circuito de Comutac¸a˜o do conversor em matriz
Um dos desafios na implementac¸a˜o do conversor em matriz esta´ na comutac¸a˜o entre
as chaves bidirecionais. O problema da comutac¸a˜o surge quando se quer passar de uma
fase para outra, usando chaves na˜o ideais. Toma-se como exemplo o circuito com duas
fontes de alimentac¸a˜o e duas chaves bidirecionais acionando uma mesma carga RL de
sa´ıda, como o da figura 4.9.
Tomando-se a comutac¸a˜o de Ve1 para Ve2 e considerando-se que haja atrasos no
acionamento e resposta das chaves S11 e S21 , duas situac¸o˜es podem ocorrer: a chave
S21 e´ ligada antes que a chave S11 seja desligada formando-se um caminho de curto-
circuito atrave´s de Ve1-S11-S21-Ve2 e o excesso de corrente nesta situac¸a˜o pode danificar
as chaves. A outra situac¸a˜o e´ quando a chave S11 e´ desligada antes que a chave S21 seja
ligada na˜o havendo caminho para a corrente da carga indutiva e os picos de tenso˜es







Figura 4.9: Circuito com duas fases onde ocorre o problema da comutac¸a˜o
Como ja´ mencionado no Capitulo 2, a operac¸a˜o correta do conversor em matriz exige
que as condic¸o˜es de operac¸a˜o das chaves bidirecionais impostas pela equac¸a˜o (2.2) sejam
implementadas. Entre as poss´ıveis soluc¸o˜es para este problema de comutac¸a˜o esta´ a
descrita em [45], conhecida como me´todo dos quatro passos e que foi implementada
neste trabalho.
Sendo o circuito mostrado na figura 4.10 nos quais as chaves bidirecionais na˜o sa˜o
ideais e deseja-se comutar da fonte Ve1 para a fonte Ve3, com o sentido da corrente
mostrado na figura, a aplicac¸a˜o do me´todo dos quatro passos para a comutac¸a˜o segura
consiste na seguinte sequeˆncia de comando: 1) desliga-se S11b, 2) liga-se S31a, 3) desliga-
se S11a e 4) liga-se S31b.
A ma´quina de estados da figura 4.11 permite visualizar todas as possibilidades de








Figura 4.10: Circuito trifa´sico/monofa´sico
comutac¸a˜o, aplicando o me´todo dos 4 passos, para um brac¸o do conversor em matriz,
no qual cada estado e´ definido de acordo com a tabela 4.1. Nessa tabela, “1” significa
chave ligada e “0” chave desligada. Os estados Saa, Sbb, Scc sa˜o considerados estados
principais e os estados S1 a S12 sa˜o estados intermedia´rios.
A implementac¸a˜o da lo´gica de comutac¸a˜o representada pela ma´quina de estados
poderia ser tanto em hardware quanto em software. Por ser um processo cr´ıtico de
operac¸a˜o do conversor em matriz, caso fosse implementado em software, deveria ser
usado uma rotina de interrupc¸a˜o com a mais alta prioridade e dado o grande nu´mero
de comutac¸o˜es dentro do per´ıodo de chaveamento, a execuc¸a˜o de outras rotinas de
controle do conversor em matriz seriam prejudicas.
A implementac¸a˜o do controle da comutac¸a˜o das chaves do conversor em matriz em
hardware e´ mais adequada. Pore´m, a sua implementac¸a˜o utilizando circuitos digitais
discretos necessitaria de muitos componentes, ale´m da complexidade do projeto do cir-
cuito. Dessa forma, a melhor maneira de se implementar a ma´quina de estados da comu-
tac¸a˜o segura e´ por meio de dispositivos lo´gicos programa´veis, como FPGAs(Field Pro-
grammable Gate Array) ou CPLDs (Complex Programmable Logic Device), utilizando
uma linguagem descritiva de hardware, no caso, VHDL (VHSIC Hardware description
Language, e VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit).


















Figura 4.11: Ma´quina de estados para um brac¸o do CM
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Tabela 4.1: Poss´ıveis estados dos IGBTs
S11a S11b S21a S21b S31a S31b Estado
1 1 0 0 0 0 Saa
0 0 1 1 0 0 Sbb
0 0 0 0 1 1 Scc
1 0 0 0 0 0 S1
1 0 1 0 0 0 S2
0 1 0 1 0 0 S3
0 0 0 1 0 0 S4
0 0 1 0 0 0 S5
0 0 1 0 1 0 S6
0 0 0 1 0 1 S7
0 0 0 0 0 1 S8
1 0 0 0 1 0 S9
0 0 0 0 1 0 S10
0 1 0 0 0 0 S11
0 1 0 0 0 1 S12
Neste proto´tipo utilizou-se o CPLD XC9536 da Xilinx. Este CPLD possui pinos
de I/O de alta capacidade de corrente (24 mA) suficiente para acionar diretamente o
optoacoplador HCPL3140 ale´m de operar tanto em 5 V como em 3.3 V (apropriado para
interface com os pinos de I/O do DSP em 3,3 V). Outra caracter´ıstica importante do
XC9536 e´ que o componente pode ser programado diretamente na placa desenvolvida
para o circuito de acionamento do conversor (in system programmabillity) usando um
cabo JTAG. O sinal de clock de 1 MHz e´ gerado a partir de um dos temporizadores
dispon´ıveis no DSP, de modo que toda a operac¸a˜o de comutac¸a˜o executada pelo CPLD
esta´ sincronizada com o DSP.
As entradas de sinais digitais no CPLD sa˜o: 1 bit do circuito de protec¸a˜o contra
curto-circuito, 1 bit do circuito de detecc¸a˜o do sinal de corrente, 2 bits do DSP com
a informac¸a˜o de qual fase o conversor em matriz deve sintetizar na sa´ıda, 1 bit de
comando do DSP para ligar ou desligar o processo de comutac¸a˜o.
O circuito de detecc¸a˜o do sinal de corrente na carga e´ fundamental para o correto
funcionamento do circuito de comutac¸a˜o segura do CM. Na figura 4.12 e´ mostrado o
diagrama em blocos do circuito. O filtro passa-baixas Butterworth de segunda ordem foi
projetado com frequeˆncia de corte em 5.2 kHz, pouco acima da frequeˆncia de Nyquist.
O detector de cruzamento de zero e´ um comparador com histerese.
As sa´ıda do CPLD sa˜o: os seis sinais de comando, um para cada HCPL3140 e um









Figura 4.12: Diagrama em bloco do circuito de detecc¸a˜o do sinal de corrente.
bit para o DSP para indicar a ocorreˆncia de algum curto circuito. A figura 4.13 mostra
os sinais de comando para comutar duas chaves bidirecionais de acordo com a ma´quina
de estados da figura 4.11.
Na figura 4.13, o canal 1 esta´ associado ao IGBT S11b da figura 4.10, o canal 2 ao
IGBT S11a, o canal 3 ao IGBT S31b e o canal 4 ao IGBT S31a. Com a frequeˆncia de
clock de 1 MHz, o me´todo dos 4 passos consome 3µs para uma comutac¸a˜o completa.
No Anexo 2 e´ mostrado o co´digo em VHDL e os resultados de simulac¸a˜o.
Figura 4.13: Sinais de comando na sa´ıda do CPLD
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4.4 Circuitos de protec¸a˜o do conversor em matriz
4.4.1 Protec¸a˜o contra curto-circuitos
Durante um curto-circuito devido a uma falha no circuito de comutac¸a˜o, uma falha
nos circuitos de acionamento dos IGBTs ou ainda um comando erra´tico gerado pelo
DSP, um circuito de protec¸a˜o deve agir rapidamente para evitar a destruic¸a˜o das chaves
semicondutoras que compo˜em o conversor. Como o conversor em matriz conecta di-
retamente a fase da rede na carga, a ocorreˆncia de circuito-circuito em uma chave
bidirecional podera´ ser detectada pelo monitoramento da corrente na rede.
Os IGBTs utilizados no proto´tipo tem a capacidade de suportar corrente de curto-
circuito de ate´ 100 A durante um tempo de 10 µs. Deste modo, o circuito de protec¸a˜o
contra curto-circuito devera´ agir num tempo inferior a 10µs para evitar a destruic¸a˜o
dos IGBTs.
O circuito de protec¸a˜o curto-circuito utilizado no proto´tipo consiste de dois sensores
de efeito Hall e de circuitos comparadores cujas sa´ıdas sa˜o conectadas diretamente ao
CPLD, como mostrado na figura 4.14. Os sensores de corrente possuem um tempo de









Figura 4.14: Circuito de detecc¸a˜o de curto-circuito.
Na sa´ıda dos sensores de efeito Hall teˆm-se dois comparadores de janela cuja sa´ıda
e´ n´ıvel lo´gico 1 para correntes na entrada do conversor de ate´ 15 A de amplitude.
Com n´ıvel lo´gico 1 na entrada do CPLD, o circuito de comutac¸a˜o segue a lo´gica de
comutac¸a˜o representada pela ma´quina de estados. Quando a corrente ultrapassar o
limite estabelecido, a sa´ıda dos comparadores vai a n´ıvel lo´gico zero na entrada do
CPLD. Este n´ıvel lo´gico faz com que o CPLD, ale´m de sinalizar a ocorreˆncia do curto-
circuito atrave´s de LEDs, ignore os sinais de comando enviados pelo DSP e inicie uma
sequeˆncia de comutac¸a˜o para desligar todos os IGBTs do conversor em matriz.
A protec¸a˜o contra sobrecarga e´ assegurada pelo mesmo circuito de protec¸a˜o contra
curto-circuito ja´ que o valor de corrente cont´ınua de coletor recomendado pelo fabricante
do IGBT e´ 15 A eficaz.
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Como o CPLD opera com clock de 1 MHz, a comutac¸a˜o completa entre uma fase
e outra leva apenas 3µs e o tempo de resposta dos comparadores e´ de 1, 3µs, todo o
processo de detecc¸a˜o e atuac¸a˜o do circuito de protec¸a˜o e´ aproximadamente 6µs possi-
bilitando a sobreviveˆncia do IGBT.
E´ interessante observar que na ocorreˆncia de um curto-circuito, a atuac¸a˜o do circuito
de protec¸a˜o vai provocar o surgimento de picos de tensa˜o (considerando a carga indutiva)
e portanto a necessidade de circuito de protec¸a˜o contra sobretenso˜es. Neste projeto foi
utilizado varistores como meio de protec¸a˜o contra sobretenso˜es, descrito a seguir. Uma
soluc¸a˜o a ser implementada nos CPLDs e´ de ao se detectar um curto circuito, na˜o
desligar imediatamente todas as chaves de poteˆncia do conversor em matriz, sendo
enviado ao CPLD um sinal de acionamento que sintetiza um vetor nulo para que parte
da energia seja consumida pela pro´pria carga. Apo´s um determinado per´ıodo de tempo,
o conversor seria finalmente desligado. Como existem treˆs vetores nulos, seria escolhido
o vetor nulo que levaria o menor tempo para ser atingido.
4.4.2 Protec¸a˜o contra sobretenso˜es
O conversor em matriz estara´ sujeito a ocorreˆncia de sobretenso˜es e picos de ten-
so˜es tanto na entrada quanto na sa´ıda. Falhas de comutac¸a˜o podem levar as chaves
bidirecionais que compo˜em cada brac¸o do conversor em matriz a permanecerem abertas
provocando picos de tenso˜es na sa´ıda do conversor. Pelo lado de entrada do conversor em
matriz pode haver a ocorreˆncia de picos de tenso˜es na rede de alimentac¸a˜o trifa´sica ou
distu´rbio que podem gerar sobretenso˜es no filtro de entrada. Desse modo, e´ necessa´rio
a protec¸a˜o das chaves bidirecionais do conversor em matriz contra sobretenso˜es tanto
na entrada quanto na sa´ıda do conversor.
O tipo de circuito mais empregado para a protec¸a˜o contra sobretenso˜es no conversor
em matriz consiste no grampeamento de sobretensa˜o num valor suporta´vel pelos IGBTs
por meio de duas pontes trifa´sicas de diodos e de uma capacitor para absorver essa
energia [46], como mostrado na figura 4.15. Essa estrutura e´ eficiente na protec¸a˜o
contra surtos de tensa˜o e tambe´m e´ aplicada em outros tipos de conversores.
A principal desvantagem do circuito mostrado na figura 4.15a esta´ no aumento da
quantidade de semicondutores de poteˆncia, no caso diodos, na estrutura do conversor em
matriz. Ale´m disso, deve-se implementar um circuito limitador de corrente para evitar
sobrecorrentes na ponte a diodos durante a partida do conversor em matriz. A fim
reduzir o numero de diodos no circuito de grampeamento, alguns diodos que compo˜em
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as chaves bidirecionais podem ser utilizados como parte do circuito de grampeamento
[39], mas esse esquema complica a modularizac¸a˜o da estrutura do conversor em matriz
.
Outra soluc¸a˜o empregada na protec¸a˜o de sobretensa˜o em conversores de poteˆncia
e´ a utilizac¸a˜o de um circuito crowbar que consiste no uso de dispositivos de poteˆncia,
normalmente tiristores, sendo a detecc¸a˜o da sobretensa˜o realizada por diodos de alta
tensa˜o que disparam o tiristor quando a sobretensa˜o atinge um valor que na˜o seja mais
considerado seguro. Esse tipo de circuito, ale´m de acrescentar mais componentes semi-
condutores de poteˆncia ao conversor em matriz, e´ prejudicado pelo tempo de resposta
dos tiristores quando houver uma sobretensa˜o.
Uma soluc¸a˜o que vem ganhando destaque na protec¸a˜o de chaves semicondutoras
de poteˆncia, como IGBTs, e´ a utilizac¸a˜o de componentes supressores de transito´rios
de tensa˜o, representados principalmente por dois tipos de tecnologias: os componentes
baseados em ceraˆmica como os varistores de oxido de metal ou MOVs (Metal Oxide
Varistors) e componentes baseados em sil´ıcio: os diodos supressores de transiente de
tensa˜o ou diodos TVS (Transient Voltage Suppressor). Os varistores e diodos TVS
sa˜o componentes de impedaˆncia na˜o linear e varia´vel que dependem da tensa˜o em seus
terminais, de modo que o circuito protegido na˜o sofre nenhum efeito enquanto na˜o
houver a presenc¸a de um surto de sobretensa˜o.
Esses componentes, principalmente os diodos TVS sa˜o bastante empregados na pro-
tec¸a˜o de componentes e circuitos eletroˆnicos contra surtos de tensa˜o. Com o constante
desenvolvimento desses componentes, eles alcanc¸aram n´ıveis de tensa˜o e corrente que
permitem proteger dispositivos de maior poteˆncia [47]. Num proto´tipo de conversor em
matriz de baixa poteˆncia, o uso de varistores simplifica muito o circuito de protec¸a˜o
contra sobretenso˜es [48] pois, ale´m de serem de baixo custo, esses componentes sa˜o de
pequeno tamanho e na˜o contribuem para o aumento de semicondutores de poteˆncia no
conversor em matriz.
O varistor foi escolhido para protec¸a˜o das chaves bidirecionais de poteˆncia do con-
versor em matriz contra sobretenso˜es por ter maior capacidade de absorc¸a˜o de energia,
embora os diodos TVS apresentem a vantagem de ra´pida resposta no grampeamento do
surto de tensa˜o e na˜o apresentar fadiga ao longo do tempo, como o varistor apresenta.
Para que essa protec¸a˜o seja efetiva, e´ necessa´rio uma escolha adequada do modelo
do varistor a ser utilizado, bem como cuidados na sua instalac¸a˜o, pois indutaˆncias
parasitas na conexa˜o do varistor com a circuito a ser protegido reduzem a eficieˆncia
de grampeamento de tensa˜o. Os crite´rios empregados na selec¸a˜o do varistor sa˜o [49]:








Figura 4.15: Circuito de protec¸a˜o com ponte a diodos
quantidade de energia que o varistor devera´ absorver, tensa˜o de operac¸a˜o e tensa˜o de
grampeamento. Para uma tensa˜o eficaz de 220 V na entrada do conversor em matriz,
deve-se escolher um varistor que tenha uma tensa˜o de operac¸a˜o imediatamente acima
deste valor e que tenha uma tensa˜o de grampeamento menor que a tensa˜o suportada pelo
IGBT que e´ de 600 V. O varistor MOV S20K150, de acordo com dados do fabricante,
tem tensa˜o de operac¸a˜o de 240 V e tensa˜o de grampo de 395 V. A determinac¸a˜o da
quantidade de energia que sera´ absorvida pelo varistor dependera´ da carga. No caso de





onde I e´ o valor eficaz da corrente e L o valor da indutaˆncia.
4.5 Resultados experimentais
O proto´tipo constru´ıdo e´ mostrado na figura A.1 do Anexo A.1 e os resultados
mostrados a seguir foram obtidos com o conversor em matriz conectado a uma carga
trifa´sica RL com R=13 Ω e L=2 mH operando com frequeˆncia de chaveamento em
10 kHz e ı´ndice de modulac¸a˜o fixado em 0,9. A tensa˜o de alimentac¸a˜o era fornecida
por meio de um variac trifa´sico. Para a leitura da corrente na carga foi utilizado o
amplificador de corrente AM 503B da Tektronics acoplado ao oscilosco´pio Tektronics
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TDS 460A.
As figuras 4.16 a 4.21 mostram as formas de tensa˜o e corrente do CM operando com
frequeˆncia de tensa˜o de sa´ıda menores e maiores que a frequeˆncia da rede de alimentac¸a˜o.
Esses resultados foram obtidos com tensa˜o de alimentac¸a˜o reduzida porque a medida
que a tensa˜o de alimentac¸a˜o crescia, o proto´tipo apresentava instabilidades de operac¸a˜o
forc¸ando o CPLD a desligar o proto´tipo diversas vezes.
Pode-se ver nas figuras 4.16, 4.18 e 4.20 que com tensa˜o reduzida, a envolto´ria das
tenso˜es de sa´ıda esta˜o bem definidas, com o proto´tipo funcionando adequadamente.
Pore´m, quando a tensa˜o de alimentac¸a˜o era aumentada para n´ıveis mais pro´ximos
da tensa˜o nominal, as tenso˜es produzidas na sa´ıda do conversor na˜o apresentam uma
envolto´ria ta˜o bem definida sendo vis´ıveis alguns picos de tensa˜o, como mostrado na
figura 4.22. Isso evideˆncia a suscetibilidade do circuito de controle, principalmente das
etapas de detecc¸a˜o do sinal da corrente na carga e de curto-circuito, a` interfereˆncia
eletromagne´tica provocado pelas comutac¸o˜es dos IGBTs e a necessidade de um layout
adequado da placa de circuito impresso.
A figura 4.23 mostra a tensa˜o e corrente numa fase de entrada do conversor em
matriz, quando o conversor em matriz operava com 20Hz. Observa-se que o filtro
projetado para o proto´tipo foi capaz de filtrar as componentes harmoˆnicas de alta
frequeˆncia. Tambe´m, observa-se que a corrente esta´ ligeiramente adiantada da tensa˜o
de entrada. Isto ocorreu porque os valores calculados para os capacitores do filtro foram
para uma situac¸a˜o do conversor em matriz operando com tensa˜o nominal. Como isso
na˜o ocorreu, as corrente obtidas no proto´tipo eram menores que a desejada, como na
situac¸a˜o de operac¸a˜o do conversor em matriz operando com baixo ı´ndice de modulac¸a˜o,
onde prevalece o efeito capacitivo.
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Figura 4.16: Tensa˜o sa sa´ıda do CM, 20Hz
 
Figura 4.17: Corrente na carga, 20Hz (2 A/div)
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Figura 4.18: Tensa˜o na sa´ıda do CM, 40Hz
 
Figura 4.19: Corrente na carga, 40Hz (2 A/div)
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Figura 4.20: Tensa˜o na sa´ıda do CM, 100Hz
Figura 4.21: Corrente na carga, 100Hz (1 A/div)
68 Implementac¸a˜o do proto´tipo do conversor em matriz
Figura 4.22: Tensa˜o na sa´ıda do CM, 40 Hz
 
Figura 4.23: Tensa˜o na entrada do CM (curva maior), canal2: corrente filtrada (curva
menor)
Cap´ıtulo 5
Controlador de corrente para o
conversor em matriz
Neste cap´ıtulo apresenta-se uma proposta para um controlador de corrente aplicado
ao conversor em matriz com o objetivo de atenuar as distorc¸o˜es na tensa˜o de sa´ıda devido
a perturbac¸o˜es na tensa˜o de entrada. A vantagem da te´cnica de controle proposta e´ a
reduc¸a˜o de sensores no conversor em matriz e pouco esforc¸o computacional.
5.1 Operac¸a˜o do CM alimentado com tenso˜es de
entrada distorcidas
A auseˆncia de elementos armazenadores de energia na estrutura do conversor em
matriz o torna sens´ıvel a todos tipos de pertubac¸o˜es que possam ocorrer na tensa˜o de
alimentac¸a˜o, pois essas pertubac¸o˜es sa˜o transferidas imediatamente para as tenso˜es de
sa´ıda, afetando o de desempenho do conversor e deixando-o impossibilitado de alimentar
convenientemente a carga com ı´ndices de qualidade de energia dentro dos crite´rios
estabelecidos por normas.
Supondo que a tensa˜o de alimentac¸a˜o do conversor em matriz apresente componente
de 10% de quinta harmoˆnica e 10% de componente de sequeˆncia de fase negativa a
partir de t=0,05 ms, como mostrado na figura 5.1a. Aplicando-se apenas a te´cnica
de modulac¸a˜o vetorial, as correntes de sa´ıda do conversor em matriz sera˜o bastante
distorcidads, como mostrado na figura 5.1b, obtidas atrave´s de simulac¸a˜o do conversor
em matriz operando com frequeˆncia de chaveamento de 10 kHz.
Na figura 5.2 e´ mostrado o espectro em frequeˆncia de uma corrente de sa´ıda de
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Figura 5.1: (a): Tensa˜o de alimentac¸a˜o distorcida, (b): Corrente na sa´ıda do conversor
em matriz
conversor em matriz onde e´ poss´ıvel verificar a existeˆncia de componentes harmoˆnicas
de baixa ordem na corrente provenientes da tensa˜o distorcida.
Portanto, somente a aplicac¸a˜o da te´cnica de modulac¸a˜o vetorial no acionamento do
conversor em matriz na˜o e´ suficiente para garantir tenso˜es senoidais na carga, sendo
necessa´rio um algoritmo de controle em malha fechada capaz de compensar as distorc¸o˜es
na tensa˜o de sa´ıda devido a` tensa˜o de alimentac¸a˜o distorcida.
5.2 Compensac¸a˜o das distorc¸a˜o das correntes na sa´ıda
do conversor em matriz
A maioria das propostas de compensac¸a˜o encontradas na literatura utilizam a leitura
das treˆs tenso˜es de alimentac¸a˜o para o ca´lculo da componente de sequeˆncia positiva a
fim de implementar um algoritmo de compensac¸a˜o[50], [51] e [4]. No entanto, a leitura
das tenso˜es de entrada, ale´m de demandar sensores de tensa˜o que tem custo maior em
relac¸a˜o aos sensores de corrente, pode gerar instabilidades no controle do conversor em
matriz [52].
Por outro lado, uso de controle de corrente em conversores de poteˆncia possibilita
a compensac¸a˜o de transito´rios e na˜o linearidades de corrente na carga. No entanto,
poucos pesquisadores propuseram o uso de uma malha de controle de corrente com o
objetivo de melhorar o desempenho do conversor em matriz na presenc¸a de tenso˜es
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Figura 5.2: Espectro em frequeˆncia da corrente na sa´ıda do conversor em matriz
distorcidas[53].
Existem diversas te´cnicas para o controle de corrente [54], sendo o controle de cor-
rente por meio de histerese a mais simples e que apresenta boa precisa˜o e robustez. Sua
desvantagem esta´ na variac¸a˜o da frequeˆncia de chaveamento do inversor.
O controle linear de corrente utiliza treˆs reguladores do tipo proporcional-integral
independentes para produzir uma refereˆncia. O sinal de refereˆncia e´ comparac¸a˜o com
uma onda triangular e se for maior ou menor, e´ ligado a chave de poteˆncia conectada ao
barramento positivo ou negativo, respectivamente. Com isso, obte´m-se uma frequeˆn-
cia de chaveamento bem definida. A desvantagem deste tipo de controlador e´ que as
componentes de altas frequeˆncias presentes na corrente da carga podem gerar mu´ltiplos
cruzamentos das tenso˜es de refereˆncia com a onda triangular, ale´m de haver erro em
regime permanente [55].
Outra te´cnica de controle de corrente existente consiste em projetar o controlador de
correntes no sistema de refereˆncia s´ıncrono e com isso reduzir o nu´mero de reguladores
PI para dois e sem erro em regime. Pore´m, esse me´todo de controle de corrente demanda
grande esforc¸o computacional [56].
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O controle de corrente que se propo˜e neste trabalho tem por objetivo impor uma
corrente senoidal na carga e assim realizar a compensac¸a˜o das distorc¸o˜es de tensa˜o. A
te´cnica de modulac¸a˜o empregada e´ a te´cnica de modulac¸a˜o vetorial obtendo-se assim
uma frequeˆncia de chaveamento bem definida.
5.2.1 O me´todo de controle de corrente proposto
Considere os vetores espaciais de tensa˜o de entrada do conversor em matriz Ve e de





ve1 (t) + ve2 (t) a+ ve3 (t) a
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Sendo que ve1(t), ve2(t) e ve3(t) as tenso˜es de fase na entrada do conversor em matriz e
is1(t), is2(t) e is3(t) as correntes de fase na sa´ıda do conversor.
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s3 (t)] (5.4)
Se as tenso˜es de entrada do conversor em matriz na˜o apresentarem distorc¸o˜es har-
moˆnicas e forem equilibradas, o mo´dulo do vetor espacial Ve sera´ constante e igual ao
valor da amplitude da tensa˜o de entrada. Nesta condic¸a˜o, a aplicac¸a˜o te´cnica de mo-
dulac¸a˜o vetorial no controle do conversor em matriz e´ suficiente para produzir na sa´ıda
do conversor correntes senoidais e portanto, o vetor espacial Is tambe´m sera´ constante.
Pore´m, quando as tenso˜es de entrada forem desbalanceadas ou distorcidas, inde-
sejadas componentes harmoˆnicos de baixa ordem aparecera˜o nas correntes de sa´ıda e
Is na˜o sera´ mais constante. Isto pode ser visto considerando um caso particular onde
tenso˜es de entrada do conversor esta˜o distorcidas de tal modo que as correntes de sa´ıda
sa˜o modeladas por (5.5).
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is1 = Ipsin(ωt+ φ) + Insin(ωt+ φ) + (5.5)
+Ihsin(ωht+ φ)






) + Ihsin(ωht+ φ− 2pi
3
)










Sendo os subscritos: p correspondente aos componentes de sequeˆncia positiva, n
correspondente aos componentes de sequeˆncia negativa e h sa˜o correspondentes aos
componentes harmoˆnicos. A magnitude do vetor espacial e´ calculada com a utilizac¸a˜o de
(5.4) e (5.5) e os resultados sa˜o apresentados em (5.6) depois de manipulac¸o˜es alge´bricas.
|Is| = (I2p + I2n + I2h − 2IpIncos(2ωt) + (5.6)
+2IpIhcos[(h− 1)ωt]− 2InIhcos[(h+ 1)ωt])0.5
A equac¸a˜o (5.6) mostra que a magnitude do vetor espacial Is oscilara´ devido aos
componentes de sequeˆncia negativa e harmoˆnicas da corrente de sa´ıda. No me´todo pro-
posto as correntes de sa´ıda do conversor medidas sa˜o usadas para calcular |Is| atrave´s
de (5.4) e este resultado e´ comparado com a magnitude de corrente de refereˆncia |Iref |.
O erro de corrente instantaˆneo e´ injetado em um controlador PI que gera o ı´ndice de
modulac¸a˜o m para a modulac¸a˜o por vetores espaciais, de modo a forc¸ar |Is| ficar con-
stante. Nessa condic¸a˜o, as correntes de sa´ıda do conversor sera˜o senoidais. Na leitura
das correntes de sa´ıda do conversor e´ importante que os conversores AD estejam cali-
brados pois impreciso˜es na leitura provocam o aparecimento de componentes oscilantes
no ca´lculo do mo´dulo do vetor espacial. O controlador ira´ atuar de modo a compensar
estas oscilac¸o˜es, que na˜o existem na corrente real, distorcendo a corrente na carga.
O diagrama de blocos do controlador de corrente esta´ apresentado na figura 5.3. As
func¸o˜es de transfereˆncia do regulador PI e da carga sa˜o dadas pelas equac¸o˜es (5.7) e
(5.8). A func¸a˜o de transfereˆncia do conversor em matriz para o projeto do controlador
de corrente e´ dado pela equac¸a˜o (5.9). Nesta equac¸a˜o se considera um atraso de 1,5.Ta
[57] e o ganho limitado a 0,866 de modo que o conversor em matriz opera na regia˜o
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Figura 5.3: Malha de controle de corrente











2 (1 + 1, 5sTa)
(5.9)
5.3 Simulac¸a˜o do controle de corrente aplicado no
conversor em matriz
As simulac¸o˜es mostradas a seguir foram realizadas com as seguintes condic¸o˜es: carga
RL com R=2 Ω e L=2 mH, tensa˜o de alimentac¸a˜o trifa´sica de 220 V eficaz com 10%
de quinta harmoˆnica e 10% de sequeˆncia de fase negativa a partir de t=50 ms.
Considerando inicialmente o conversor em matriz operando em malha aberta com
ı´ndice de modulac¸a˜o constante em m=0,27, pode-se ver nas figuras 5.4a e 5.4b que
enquanto a tensa˜o de entrada na˜o esta´ distorcida, os mo´dulos dos vetores espaciais da
corrente de entrada e da corrente de sa´ıda sa˜o constantes. A partir de t=0,5 ms, as
distorc¸o˜es nas tenso˜es de entrada produz grande oscilac¸o˜es nos respectivos mo´dulos.
Quando o conversor em matriz passa a operar em malha fechada, nas mesmas
condic¸o˜es citadas anteriormente, o valor do ı´ndice de modulac¸a˜o gerado pelo controle de
corrente e´ mantido constante enquanto na˜o ha´ distorc¸a˜o da tensa˜o de alimentac¸a˜o. A
partir de t=50 ms, o ı´ndice de modulac¸a˜o e´ modificado dinamicamente pelo controle de
corrente, mostrado na figura 5.5a, de modo que a corrente na carga e´ mantida senoidal
como visto na figura 5.5b.
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A figura 5.5a evideˆncia uma limitac¸a˜o na compensac¸a˜o das distorc¸o˜es, qualquer que
seja a estrate´gia de compensac¸a˜o: se as distorc¸o˜es da tensa˜o de entrada forem profundas
de modo que o ı´ndice de modulac¸a˜o seja levado a` saturac¸a˜o, enta˜o na˜o e´ poss´ıvel realizar
a compensac¸a˜o.















































Figura 5.4: Mo´dulo do vetor espacial da (a): corrente de entrada, (b): corrente de sa´ıda










































Figura 5.5: (a): I´ndice de modulac¸a˜o, (b): corrente na sa´ıda do conversor em matriz
Na figura 5.6 mostra-se o comportamento do mo´dulo do vetor espacial da corrente de
entrada e da corrente de sa´ıda do conversor em matriz. Pode-se ver que ha´ um aumento
na amplitude das oscilac¸o˜es do mo´dulo do vetor espacial da corrente de entrada o que
significa um aumento da taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica das correntes de entrada. Isto e´
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inerente aos conversores diretos, como o conversor em matriz, pois o controle de corrente
distorce as tenso˜es de sa´ıda do conversor em matriz de modo a tornar as correntes de
sa´ıda senoidais. Essa distorc¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda e´ refletida na corrente de entrada do
conversor. Por outro lado, a compensac¸a˜o na˜o e´ perfeita, como pode ser vista na figura
5.6b onde o mo´dulo do vetor espacial da corrente ainda apresenta pequenas oscilac¸o˜es.
Isto se deve as limitac¸o˜es do regulador do PI empregado.
Apesar das limitac¸o˜es do tipo de regulador empregado no controle de corrente, a
taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica e´ bastante reduzida, como mostrado na figura 5.7.













































Figura 5.6: Mo´dulo do vetor espacial da (a): corrente de entrada, (b): corrente de sa´ıda
Na Figura 5.8 mostra-se a resposta ao degrau do controle de corrente proposto.
Os resultados de simulac¸a˜o mostram que o controlador de corrente proposto, embora
na˜o implementado no proto´tipo, apresenta boa resposta dinaˆmica e e´ capaz de atenuar
as distorc¸o˜es presentes na rede. A principal vantagem deste me´todo, comparada com
os me´todos de compensac¸a˜o existentes na literatura te´cnica, e´ que na˜o ha´ a necessidade
de sensores de tensa˜o (que tem um custo elevado) na entrada do CM nem a necessi-
dade do ca´lculo das componentes de sequeˆncia de fase positiva e negativa da tensa˜o de
entrada para realizar a compensac¸a˜o das distorc¸o˜es da tensa˜o de entrada do conversor
em matriz. Pore´m, o controle proposto tem a mesma limitac¸a˜o das outras estrate´gias
de compensac¸a˜o no qual somente e´ poss´ıvel realizar a compensac¸a˜o se a amplitude da
tensa˜o desejada na sa´ıda esta´ contida na envolto´ria das tenso˜es de entrada do conversor.
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Figura 5.7: Espectro em frequeˆncia da corrente de sa´ıda do conversor em matriz




























Figura 5.8: Resposta ao degrau de corrente
Cap´ıtulo 6
Controlador de corrente para o
inversor sem o capacitor do elo CC
Este cap´ıtulo apresenta o uso do controlador de corrente proposto no inversor fonte
de tensa˜o cujo capacitor do elo de corrente cont´ınua foi eliminado. As vantagens desta
proposta sa˜o: reduc¸a˜o no custo do inversor, reduc¸a˜o na taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica
da corrente de entrada do inversor, reduc¸a˜o das influeˆncias das oscilac¸o˜es de tensa˜o
presente no elo de corrente cont´ınua sobre a carga.
6.1 Operac¸a˜o do inversor sem capacitor no elo de
corrente cont´ınua
Os inversores fonte de tensa˜o sa˜o dispositivos amplamente utilizados na indu´stria em
diversas aplicac¸o˜es. Produzindo em sua sa´ıda tenso˜es alternadas de amplitude, frequeˆn-
cia e fase desejadas, os inversores de frequeˆncia permitiram a utilizac¸a˜o de motores de
induc¸a˜o em aplicac¸o˜es de velocidade varia´vel, em substituic¸a˜o aos motores de corrente
cont´ınua, trazendo assim muitos benef´ıcios a` indu´stria. Tipicamente, os inversores fonte
de tensa˜o empregam um grande capacitor no elo de corrente cont´ınua com o objetivo
de a minimizar as oscilac¸o˜es da tensa˜o retificada pela ponte trifa´sica na˜o controlada
a diodos. Seja ∆V a ma´xima variac¸a˜o da tensa˜o no elo de corrente cont´ınua e idc a
corrente instantaˆnea do elo CC, a equac¸a˜o 6.1 define a mı´nima capacitaˆncia necessa´ria
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A t´ıtulo de exemplo, uma aplicac¸a˜o com tensa˜o de linha de 220V, a ondulac¸a˜o na
tensa˜o retificada e´ de 41.7V. Se essa aplicac¸a˜o demandar uma corrente constante de 10
A e se desejar-se reduzir a ondulac¸a˜o para o valor ma´ximo de 20 V, necessita-se enta˜o
de um capacitor de 1390 µF . Como se pode perceber atrave´s deste exemplo, o valor
de capacitaˆncia necessa´rio para manter a ondulac¸a˜o no elo CC em n´ıveis baixos e´ alto.
Assim, o custo e o volume desses componentes sa˜o elevados. Ale´m disso, capacitores
tem uma vida u´til curto, que e´ significativamente reduzida por qualquer variac¸a˜o nas
suas condic¸o˜es de operac¸a˜o, como na temperatura [60], sendo um elemento de poss´ıvel
falha para os conversores.
Outra desvantagem da presenc¸a de grandes capacitores no elo CC e´ que nos mo-
mentos em que o capacitor se carrega, sua corrente possui um elevado di/dt. Isso torna
a corrente na entrada do inversor bastante distorcida, como mostrado na figura 6.1,
sendo a taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica superior a 140%. Essas correntes altamente dis-
torcidas podem provocar nos equipamentos aquecimento excessivo, sobretenso˜es devido
a` ressonaˆncia, erros de medic¸a˜o em equipamentos de controle de energia, interfereˆncia
nas comunicac¸o˜es e em sinais de controle, ale´m de baixo fator de poteˆncia.
Caso o capacitor seja eliminado, os picos de correntes de entrada do inversor sa˜o
eliminados, melhorando e taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica. Pore´m, a retirado do capaci-
tor provoca efeitos indeseja´veis tanto nas correntes de entrada do inversor quanto nas
correntes fornecida a` carga.
As correntes de entrada passam a conter componentes harmoˆnicas de alta frequeˆn-
cia provenientes do chaveamento do inversor, mostrado na figura 6.4a. Enta˜o, torna-se
necessa´rio a presenc¸a de um filtro na entrada do inversor para eliminar estas compo-
nentes harmoˆnicas de alta frequeˆncia e obter a corrente mostrada em 6.4b.
Se o inversor operar com alta frequeˆncia de chaveamento, os capacitores e indutores
empregados no filtro sera˜o de baixa capacitaˆncia e indutaˆncia implicando num filtro com
volume e custos reduzido. As correntes filtradas apresentam uma taxa de distorc¸a˜o
harmoˆnica reduzida para aproximadamente 30 %, comparando-se a figura 6.3 com a
figura 6.1.
No lado da carga, as oscilac¸o˜es da tensa˜o retificada sa˜o reproduzidas na tensa˜o de
sa´ıda do inversor, distorcendo a corrente na carga com componentes harmoˆnica de baixa
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Figura 6.1: Corrente na entrada do inversor e seu espectro em frequeˆncia







































Figura 6.2: (a): Corrente na entrada do inversor, (b): Tensa˜o e corrente (filtrada) na
entrada do inversor
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Figura 6.3: Corrente filtrada na entrada do inversor sem capacitor no elo CC e seu
espectro em frequeˆncia.
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ordem, como mostrada na figura 6.4. As oscilac¸o˜es de tensa˜o no elo de corrente cont´ınua
ficam piores se a tensa˜o de entrada do retificador apresentar distorc¸o˜es harmoˆnicas e/ou
desequil´ıbrio, aumentando a distorc¸a˜o da tensa˜o e corrente no lado da carga (figura 6.5).



































Figura 6.4: (a): Tensa˜o de linha na sa´ıda do inversor, (b): Corrente na sa´ıda do inversor




































Figura 6.5: Efeito da distorc¸a˜o da tensa˜o de alimentac¸a˜o (a): Tensa˜o de linha na sa´ıda
do inversor, (b): Corrente na sa´ıda do inversor
Portanto, para aproveitar o benef´ıcio da baixa distorc¸a˜o das correntes de entrada
do inversor sem capacitor e´ necessa´rio algum me´todo de compensac¸a˜o das flutuac¸o˜es
na tensa˜o do elo CC a fim de se obter correntes senoidais na sa´ıda do inversor. Pore´m,
como ocorre no conversor em matriz, a tensa˜o de sa´ıda do inversor sem capacitor deve
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estar completamente contida na envolto´ria de tensa˜o do elo CC. Isso limita o ganho da
tensa˜o de sa´ıda a 0,866 da amplitude da tensa˜o de entrada (figura 6.6), independente
da te´cnica de modulac¸a˜o empregada no acionamento do conversor.















Figura 6.6: Limite de tensa˜o na sa´ıda do inversor.
6.2 Aplicac¸a˜o do controle de corrente no inversor
sem capacitor no elo CC
A maioria dos trabalhos publicados que visam a eliminac¸a˜o ou reduc¸a˜o do capacitor
no elo CC diz respeito ao uso de de uma ponte retificadora controlada como elemento
de controle da tensa˜o no elo CC [61][62] . O uso de uma etapa retificadora controlada
no inversor de frequeˆncia possibilita o controle do fluxo de poteˆncia ativa entre a rede
e a carga de modo que a flutuac¸a˜o da tensa˜o no elo CC seja minimizada mas tem o
inconveniente do aumento do custo do inversor, do aumento na dissipac¸a˜o de poteˆncia
por chaveamento e maior complexidade de controle.
Outros pesquisadores mante´m o uso da ponte retificadores a diodos e a compensac¸a˜o
das flutuac¸o˜es de tensa˜o no elo CC e´ realizada por meio da leitura da tensa˜o do elo CC
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como em [63].
A te´cnica de controle de corrente proposto para o conversor em matriz tambe´m pode
ser aplicada no inversor sem capacitor no elo CC a fim de compensar as flutuac¸o˜es da
tensa˜o no elo CC e impor correntes senoidais na carga, como mostrado na figura 6.7.
Repare que o capacitor do elo CC foi substitu´ıdo por um filtro passa-baixas de segunda










Retificador Filtro LC Inversor
Iref
Figura 6.7: Controlador de corrente para o inversor
O diagrama de blocos do controle e´ mostrado na figura 6.8, onde as respectivas








Figura 6.8: Malha de controle de corrente para o inversor.














6.2.1 Simulac¸o˜es do controle de corrente
Os paraˆmetros utilizados na simulac¸a˜o do inversor sem capacitor sa˜o: carga RL
com R=10 Ω e L=5 mH, tensa˜o de alimentac¸a˜o trifa´sica de 220 V eficaz, frequeˆncia de
chaveamento em 10 kHz, filtro de corrente com frequeˆncia de corte em 2 kHz.
A figura 6.9a mostra a tensa˜o de fase e corrente filtrada na entrada do inversor. A
tensa˜o de entrada e´ distorcida com 10% de quinta harmoˆnica e 10% de sequeˆncia de
fase negativa a partir de t=30 ms. Pode-se verificar na figura 6.9b a atuac¸a˜o do controle
de corrente na gerac¸a˜o do ı´ndice de modulac¸a˜o, de modo a compensar as flutuac¸o˜es da
tensa˜o presente no elo CC e obter correntes senoidais na carga, mostrado na figura 6.10.
No per´ıodo de tempo entre 0 e 30 ms, o controle de corrente age no ca´lculo do ı´ndice
de modulac¸a˜o de modo a anular as flutuac¸o˜es da tensa˜o retificada. A partir de t=30
ms quando a tensa˜o de entrada se torna distorcida mas o controle de corrente mante´m
a capacidade de compensac¸a˜o.














































Figura 6.9: (a): Tensa˜o e corrente na entrada do inversor, (b): ı´ndice de modulac¸a˜o
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Figura 6.10: (a): Tensa˜o de linha na sa´ıda do inversor, (b): correntes na carga.
6.2.2 Implementac¸a˜o do controle de corrente para o inversor
Para validac¸a˜o experimental do controle de corrente proposto foram projetadas e
constru´ıdas duas unidades do proto´tipo de inversor da ordem de 2 kW, uma que possui
banco de capacitores eletrol´ıticos no elo CC e outra com filtro LC sem os capacitores,
como mostrado na figura A.2. Cada proto´tipo e´ constitu´ıdo de um retificador trifa´sico
em ponte completa, mo´dulo inversor trifa´sico com IGBT, fontes de alimentac¸a˜o, banco
de capacitores ou filtro LC, sensores de corrente e de tensa˜o, circuitos de condiciona-
mento de sinais e filtragem de sinais analo´gicos e de interface e isolac¸a˜o de sinais digitais
e de protec¸a˜o.
O mo´dulo de poteˆncia utilizado e´ o IRAMS10UP60A, da International Rectifier, no
qual ale´m da ponte inversora a IGBT, os circuitos de acionamento e de protec¸a˜o dos
IGBTs esta˜o integrados no mesmo mo´dulo. A fim de reduzir o volume do inversor sem
capacitor no elo CC, ao inve´s de se utilizar um filtro trifa´sico na entrada para filtrar
as componentes harmoˆnicas de alta frequeˆncia do chaveamento, foi projetado um filtro
LC monofa´sico de segunda ordem, de acordo com a metodologia apresentada no projeto
do filtro do conversor em matriz, e instalado no espac¸o da placa de circuito impresso
reservada para o banco de capacitores.
A figura 6.11 apresenta a tensa˜o e corrente de fase na entrada do inversor sem capac-
itor com controle em corrente. A Figura 6.12 detalha esta corrente, apresentando seu
espectro em frequeˆncia. Para comparac¸a˜o, apresenta-se a figura 6.14 na qual mostra-se
a corrente de entrada e seu espectro em frequeˆncia do inversor com banco de capaci-
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tores no elo CC. Pode-se comprovar que a retirada do capacitor do elo CC causa uma
diminuic¸a˜o significativa do conteu´do harmoˆnico da corrente de entrada.
Outro benef´ıcio obtido e´ a reduc¸a˜o do custo final do inversor, pois o filtro LC im-
plementado no proto´tipo teve um custo inferior a 1/6 do custo do banco de capacitores
empregado no proto´tipo com capacitor.
A corrente de sa´ıda apresentou uma pequena, mas ainda existente, oscilac¸a˜o decor-
rente da oscilac¸a˜o da tensa˜o do elo CC. Isto e´ atribu´ıdo a` imprecisa˜o na leitura das
correntes na carga.
Figura 6.11: CH1: Tensa˜o e Ch2: corrente na entrada do inversor sem capacitor no elo
CC (1 A/div).
6.2.3 Limitac¸a˜o do proto´tipo
Para uma carga RL, os proto´tipos constru´ıdos foram o suficiente para obter al-
guns resultados experimentais. No entanto, a forma mais comum de carga e´ um motor
trifa´sico de corrente alternada, que pode ser submetido a processos mecaˆnicos ou ele´tri-
cos de frenagem para a reduc¸a˜o de velocidade. Em ambos os casos, o inversor fonte de
tensa˜o tem que lidar com a energia gerada pela energia cine´tica armazenada no motor
e da carga.
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Figura 6.12: Espectro em frequeˆncia da corrente de entrada
Figura 6.13: Ch1: Tensao e Ch2: corrente na sa´ıda do inversor sem capacitor no elo
CC (2 A/div).
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Figura 6.14: corrente na entrada com capacitor
Se a ine´rcia da carga e´ pequena ou o tempo de desacelerac¸a˜o na˜o e´ ta˜o ra´pido, em
uma fonte de tensa˜o com um capacitor grande no elo de corrente cont´ınua, e´ poss´ıvel
que o capacitor absorva a energia produzida sem um aumento significativo da tensa˜o do
elo de corrente cont´ınua. Caso contra´rio, e´ necessa´rio um circuito de frenagem dinaˆmica
ou um inversor fonte de tensa˜o. O circuito de frenagem dinaˆmica e´ essencial no caso
em que o inversor fonte de tensa˜o funciona sem um capacitor eletrol´ıtico grande. Outro
aspecto importante a ser investigado e implementado no inversor sem capacitor no elo
de corrente cont´ınua e´ a preocupac¸a˜o com a interrupc¸a˜o momentaˆnea de energia ([64])
que em algumas aplicac¸o˜es industriais e´ deseja´vel se manter algum grau de controle do
processo durante este tipo de interrupc¸a˜o.
Cap´ıtulo 7
Concluso˜es e sugesto˜es para novos
trabalhos
Este trabalho apresentou uma te´cnica de controle de corrente para conversores em
matriz trifa´sico para trifa´sico e inversores trifa´sicos sem capacitores no elo de corrente
cont´ınua.
O conversor em matriz permite o controle do fluxo de poteˆncia entre a fonte e a carga
sem a necessidade de elementos armazenadores de energia ele´trica em sua estrutura
ale´m de outras vantagens tais como operac¸a˜o em quatro quadrantes, fator de poteˆncia
unita´rio e tensa˜o de sa´ıda e corrente de entrada senoidais. Entretanto, a auseˆncia
de elementos armazenadores de energia produz um efeito indesejado no conversor em
matriz porque as perturbac¸o˜es na tensa˜o de alimentac¸a˜o do conversor sa˜o imediatamente
transferidas para a carga, comprometendo seu funcionamento.
Este trabalho mostrou um me´todo de compensac¸a˜o das distorc¸o˜es existentes na ten-
sa˜o de alimentac¸a˜o sobre a carga baseado no controle da corrente na carga. O me´todo
proposto envolve baixo esforc¸o computacional e na˜o requer a necessidade de uso de
sensores de tensa˜o para realizar a compensac¸a˜o. O desempenho do controlador de
corrente foi validado por meio de resultados de simulac¸a˜o. As ana´lises destes resulta-
dos mostraram a capacidade de compensac¸a˜o das distorc¸o˜es da tensa˜o de alimentac¸a˜o
mesmo usando apenas um regulador PI na sua estrutura. Pore´m, a capacidade de com-
pensac¸a˜o do me´todo proposto esta´ limitada a` amplitude da tensa˜o de sa´ıda, que deve
estar contida na envolto´ria das tenso˜es de entrada do conversor em matriz.
O projeto de um proto´tipo de conversor em matriz foi apresentado neste trabalho.
Foram apresentados diversos aspectos da construc¸a˜o do proto´tipo tais como: construc¸a˜o
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das chaves bidirecionais de poteˆncia usando IGBTs, circuito de acionamento, circuito
de comutac¸a˜o segura das chaves de poteˆncia, projeto do filtro de entrada do conversor,
circuitos de protec¸a˜o contra curto-circuito e sobretenso˜es. Sa˜o apresentados resultados
experimentais com o conversor em matriz operando em diversas frequeˆncias da tensa˜o
de sa´ıda.
Estes resultados experimentais foram obtidos com o proto´tipo alimentado com ten-
sa˜o reduzida, devido a problemas de instabilidades de operac¸a˜o do mesmo quando a
tensa˜o de alimentac¸a˜o se aproximava da tensa˜o nominal de 220 V. A principal causa da
instabilidade e´ a suscetibilidade do circuito de controle a` interfereˆncia eletromagne´tica
provocado pelas comutac¸o˜es dos IGBTs. Estas limitac¸o˜es na˜o permitiram a implemen-
tac¸a˜o do controle de corrente no conversor em matriz de modo a se obter resultados
experimentais.
Como a construc¸a˜o e o controle do conversor em matriz sa˜o muito mais complexos
do que os do inversor de frequeˆncia, amplamente empregado na indu´stria, uma forma de
testar o controle de corrente foi o uso do mesmo num inversor trifa´sico. Se o capacitor
presente no elo de corrente cont´ınua de um inversor trifa´sico for retirado, o inversor
passa a apresentar os mesmos problemas do conversor em matriz, ou seja, a tensa˜o de
sa´ıda fica suscept´ıvel a`s flutuac¸o˜es da tensa˜o retificada, mesmo que na˜o haja distorc¸o˜es
na tensa˜o de alimentac¸a˜o. Um proto´tipo de inversor foi constru´ıdo sem o capacitor no
elo de corrente cont´ınua e realizada a compensac¸a˜o das flutuac¸o˜es da tensa˜o retificada
usando o controle de corrente proposto. Os resultados experimentais obtidos foram
satisfato´rios com reduc¸a˜o da taxa de distorc¸a˜o harmoˆnica de corrente tanto na entrada
quanto na sa´ıda.
7.1 Sugesto˜es para trabalhos futuros
Apesar da proposta do conversor em matriz ter sido apresentada a mais de 40 anos,
sua tecnologia ainda esta´ em desenvolvimento e apresenta muitos desafios. O surgimento
de novos dispositivos semicondutores de poteˆncia tais como IGBTs com capacidade de
bloqueio de tensa˜o reversa podem trazer novas perspectivas para o desenvolvimento do
conversor.
Desta forma, algumas propostas futuras de trabalho sa˜o: a) Aplicac¸a˜o do conversor
em matriz em gerac¸a˜o de energia usando fontes renova´veis; b) Estudo de novos me´todos
de comutac¸a˜o e protec¸a˜o das chaves bidirecionais; c) Estudo de novas te´cnicas de mo-
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dulac¸a˜o, d) Estudos de novos me´todos de compensac¸a˜o da tensa˜o distorcida. e) Estudo
de novas topologias do conversor em matriz com uso de menos dispositivos semicondu-
tores de poteˆncia (conversor em matriz esparsa). Sugere-se tambe´m o estudo de novos
me´todos de controle para inversores sem capacitor ou com capacitor reduzido no elo de
corrente cont´ınua.
Apeˆndice A




Figura A.1: Prototipo do CM: (a) filtro LC, (b) fontes de alimentac¸a˜o, (c)circuitos de
poteˆncia e de controle
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(A) (B)
Figura A.2: Proto´tipos dos inversores: (a) inversor convencional com banco de capaci-
tores, (b) inversor com filtro LC no lugar do banco de capacitores
Apeˆndice B
Programa de comutac¸a˜o segura
O projeto do circuito digital que executa o me´todo dos quatro passos do conversor
em matriz e´ facilitado se pelo uso da linguagem VHDL. Essa linguagem descritiva de
hardware permite projetar um circuito digital fazendo uma descric¸a˜o da funcionalidade
esperada do circuito. Esta descric¸a˜o segue os passos da ma´quina de estados mostrada
na figura 4.11. No co´digo VHDL implementado, as entradas e sa´ıdas esta˜o declaradas
na entidade CM mostrada a seguir:
entity CM is 
    Port ( clk, reset : in std_logic; 
     corrente : in std_logic; 
 curto      : in std_logic; 
              tensao   : in std_logic_vector(1 downto 0); 
 LED    : out std_logic; 
             comando  : out std_logic_vector(5 downto 0)); 
end CM; 
 
As entradas “clk”, “tensao” e “reset” sa˜o provenientes do DSP. O sinal de clock “clk”
e´ fornecido pelo DSP ja´ na frequeˆncia de 1MHz e, portanto nenhum divisor interno de
clock e´ sintetizado no CPLD (divisores de clock consomem muito recursos do CPLD).
O sinal de entrada “tensa˜o” e´ uma informac¸a˜o de dois bits:“00” que representa a tensa˜o
Ve1, “10” a tensa˜o Ve2 e “11” ou “01” para representar a tensa˜o Ve3 (esta duplicidade
permite economizar mais algumas macroce´lulas). O sinal “reset” e´ um sinal que leva o
CPLD a desligar todos os IGBTs do mo´dulo de poteˆncia. Este estado e´ representado
pelo estado “S00” descrito no co´digo VHDL. Este estado tambe´m e´ selecionado quando
ha´ ocorreˆncia de um curto-circuito. O sinal entrada “corrente” que representa o sentido
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da corrente na carga e´ obtido pela leitura de um circuito comparador instalado em cada
mo´dulo de poteˆncia do CM. O sinal “corrente” e´ uma informac¸a˜o de um bit:“0” se o sinal
de corrente e´ negativo (da carga para a fonte) e “1” para o sinal de corrente positivo
(da fonte para a carga). O sinal “curto” e´ uma informac¸a˜o de um bit e desabilita o
conversor em matriz se for “0”( a sa´ıda do circuito detector de curto e´ invertida: “0”
se houver um curto e “1” caso contra´rio). Observe na figura B.1 que quando ocorre
um curto-circuito, o conversor em matriz e´ desligado imediatamente e permanece neste
estado ate´ que o operador mande um sinal de reset via DSP. Na figura B.2 e´ mostrada a
situac¸a˜o no qual o processo de comutac¸a˜o e´ re-inicializado com o conversor comutando
para a fase desejada para aquele instante de re-inicializac¸a˜o. O sinal de sa´ıda“comando”
e´ uma informac¸a˜o de 6 bits que representam os estados descritos na tabela 4.1. Esta
informac¸a˜o e´ colocada nos pinos do CPLD que foram configurados como sa´ıda e esta˜o
conectados diretamente nos optoacopladores HCPL3140. O sinal“LED”representa uma
informac¸a˜o de um bit para fins de monitorac¸a˜o atrave´s de um led: “1”, o led ascende
indicando que o conversor em matriz foi desligado pela ocorreˆncia de um curto-circuito
ou pela aplicac¸a˜o do sinal reset e “0” o led fica apagado, sem nenhuma ocorreˆncia. Toda
a lo´gica de comutac¸a˜o foi implementada dentro de um u´nico processo (process - secc¸a˜o
de um programa em VHDL onde as instruc¸o˜es sa˜o executadas sequencialmente) e a
detecc¸a˜o de curto-circuito em outro processo. O circuito sintetizado ocupou apenas 20
macroce´lulas do CPLD restando 16 macroce´lulas para implementar outras func¸o˜es. As
figuras B.3 a B.7 mostram, por meio de simulac¸o˜es, outras comutac¸o˜es que ocorrem
durante a operac¸a˜o do conversor.
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  1: --*****************************************************************
  2: --** Programa: Comutação.vhd                                      *
  3: --** Objetivo: Realisar a comutação segura no Covnversor em Matriz*
  4: --** Autor: MIlton E. de Oliveira Filho                           *
  5: --*****************************************************************
  6: 
  7: library IEEE;
  8: use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  9: use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 10: use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 11: 
 12: entity CM is
 13:     Port ( clk, reset  : in std_logic;
 14:               corrente : in std_logic;
 15:               curto    : in std_logic;
 16:               tensao   : in std_logic_vector(1 downto 0);
 17:               LED      : out std_logic;
 18:               comando  : out std_logic_vector(5 downto 0));
 19: end CM;
 20: 
 21: architecture SafeComutation of CM is
 22: 
 23:     type estado_igbt is (S00, Saa, S1, S2, S3, S4,
 24:                         Sbb, S5, S6, S7, S8,
 25:                         Scc,S9, S10, S11, S12);
 26:     type mem is array(0 to 15) of std_logic_vector(5 downto 0);
 27:     signal falha: std_logic := '0';
 28:     signal estado: estado_igbt;
 29:     constant M: mem  := ("000000", "110000",
 30:     "100000", "101000", "010100", "000100","001100", "001000" , "001010",




 35: moduloA:process (clk, falha)
 36:         variable correnteAtualizada: std_logic:='1';
 37: 
 38:     begin
 39: 
 40:          if falha ='1' then
 41:                 estado<=S00;
 42:             else
 43:           if clk='1' and clk 'event then
 44:             if tensao= "00" then
 45:             if correnteAtualizada='1' then
 46:                 case estado is
 47:                     when S00 | S2 | S9 =>
 48:                         estado<=S1;
 49:                     when Sbb=>
 50:                         estado<=S5;
 51:                     when S5=>
 52:                         estado<=S2;
 53:                     when Scc=>
 54:                         estado<=S10;
 55:                    when S10=>
 56:                         estado<=S9;
 57:                     when S1=>
 58:                         correnteAtualizada:= corrente;
 59:                         estado<=Saa;
 60:                     when others =>
 61:                          null;                          
 62:                 end case;
 63: 
 64:                 else
 65:                 case estado is
 66:                     when S00 | S3 | S12 =>
 67:                         estado<=S11;
 68:                     when Sbb=>
 69:                         estado<=S4;
 70:                     when S4=>
 71:                         estado<=S3;
 72:                     when Scc=>
 73:                         estado<=S8;
 74:                    when S8=>
 75:                         estado<=S12;
 76:                     when S11=>
 77:                         correnteAtualizada:= corrente;
 78:                         estado<=Saa;
 79:                     when others =>
 80:                         null;                       
 81:                 end case;
 82:                 end if;
 83: 
 84:             elsif tensao = "10" then
 85:               if correnteAtualizada='1' then
 86:                 case estado is
 87:                     when Saa=>
 88:                         estado<=S1;
 89:                     when S1=>
 90:                         estado<=S2;
 91:                     when S00 | S2 | S6 =>
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 92:                         estado<=S5;
 93:                     when Scc=>
 94:                         estado<=S10;
 95:                    when S10=>
 96:                         estado<=S6;
 97:                     when S5=>
 98:                         correnteAtualizada:= corrente;
 99:                         estado<=Sbb;
100:                     when others =>
101:                         null;                           
102:                 end case;
103: 
104:             else
105:                 case estado is
106:                     when Saa=>
107:                         estado<=S11;
108:                     when S11=>
109:                         estado<=S3;
110:                     when S00 | S3 | S7 =>
111:                         estado<=S4;
112:                     when Scc=>
113:                         estado<=S8;
114:                    when S8=>
115:                         estado<=S7;
116:                     when S4=>
117:                         correnteAtualizada:= corrente;
118:                         estado<=Sbb;
119:                     when others =>
120:                         null;                           
121:                 end case;
122:                 end if;
123: 
124:             else
125:               if correnteAtualizada='1' then
126:                 case estado is
127:                     when Saa=>
128:                         estado<=S1;
129:                     when S1=>
130:                         estado<=S9;
131:                     when S00 | S9 | S6 =>
132:                         estado<=S10;
133:                     when Sbb=>
134:                         estado<=S5;
135:                    when S5=>
136:                         estado<=S6;
137:                     when S10=>
138:                         correnteAtualizada:= corrente;
139:                         estado<=Scc;    
140:                     when others =>
141:                         null;                       
142:                 end case;
143: 
144:                 else
145:                 case estado is
146:                     when Saa=>
147:                         estado<=S11;
148:                     when S11=>
149:                         estado<=S12;
150:                     when S00 | S12 | S7 =>
151:                         estado<=S8;
152:                     when Sbb=>
153:                         estado<=S4;
154:                    when S4=>
155:                         estado<=S7;
156:                     when S8=>
157:                         correnteAtualizada:= corrente;
158:                         estado<=Scc;
159:                     when others =>
160:                         null    ;                           
161:                 end case;
162:             end if;
163:             end if;
164:         end if;
165:         end if;
166: 
167:     end process moduloA;
168: 
169:    protege: process(reset, curto)
170:     variable sc: std_logic:='0';
171:     begin
172:         if curto = '0'  then
173:             sc :='1';
174:             falha<= '1';
175:         elsif reset = '0' and sc ='1' then
176:            falha<= '1';
177:         elsif reset = '1' then
178:            falha <='1'; sc :='0';    
179:         else
180:             falha <= '0';
181:     end if;
182:     end process protege;
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183:     
184:         LED <= falha;
185: 
186:     with estado select
187:         comando<=M(0) when s00,
188:                 M(1) when Saa,
189:                M(2) when S1 ,
190:                M(3) when S2 ,
191:                M(4) when S3 ,
192:                M(5) when S4 ,
193:                M(6) when Sbb,
194:                 M(7) when S5 ,
195:                 M(8) when S6 ,
196:                 M(9) when S7 ,
197:                 M(10) when S8,
198:                 M(11) when Scc ,
199:                 M(12) when S9   ,
200:                 M(13) when S10 ,
201:                M(14) when S11  ,










tensao 00 10 11
comando 000000 100000 110000 1000001010000100001100 000000
LED
falha
estado S00 S1 Saa S1 S2 S5 Sbb S00
Figura B.1: Comutac¸a˜o segura quanto ocorre um curto-circuito






tensao 00 10 11
comando 110000 1000001010000100001100 000000 000010 000011
LED
falha
estado Saa S1 S2 S5 Sbb S00 S10 Scc
Figura B.2: Re-inicializac¸a˜o da comutac¸a˜o
102 Programa de comutac¸a˜o segura







tensao UU 00 10
comando UUUUUU000000 100000 110000 010000 010100 000100 001100
Figura B.3: Comutac¸a˜o de Ve1 para Ve2 quando a corrente e´ negativa








comando 001100 001000 001010 000010 000011
Figura B.4: Comutac¸a˜o de Ve1 para Ve3 quando a corrente e´ positiva.








comando 000011 000001 010001 010000 110000
Figura B.5: Comutac¸a˜o de Ve3 para Ve1 quando a corrente e´ negativa.
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







comando 110000 010000 010001 000001 000011
Figura B.6: Comutac¸a˜o de Ve1 para Ve3 quando a corrente e´ positiva.







tensao UU 00 10
comando UUUUUU000000 100000 110000 010000 010100 000100 001100
Figura B.7: Comutac¸a˜o de Ve1 para Ve2 quando ocorre mudanc¸a na corrente.
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